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CONVENCIONES

CH #: Número de canales
Modulo NI 9219: 4 Entradas
Analógicas
Conectores de terminal de resortes
de 6 posiciones en cada canal

Modulo NI 9219Modulo NI 9219

Modulo NI 9219

Fuente de Voltaje: 12V

Canales Lazo de control Instrumento Cant.

CH0 03 RHP - 2D1B 1
CH1 03 AVU -1A 1

24TT - 641-604CH2

CH3
CH4

CH5
CH6

CH7
CH8
CH9

04
04

05

06

07
07
07

M4W-AA2
RTD - 646

UM - 001

RTD - 646
DFS DA20

AVU - 1A
RHP -2D1B

8
24

1
1

1
1
1

Unidad Manejadora de aire
(UM 001)


