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CONVENCIONES

DIO #:

NC:
PF #:

COM:

: CONTROLADOR

: INSTRUMENTO

Terminal a tierra común
Salidas digitales

Entradas Analógicas
 No Conectar

Sensor RTD 646

Transmisor
 RHP 2W1D

Transmisor
RHP - 25 D1B

CONTROLADOR
TC4L-24L

MODULO NI 9401

Modelo NI 9401


