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CONVENCIONES

Electrobomba
2.2 KW

Manejadora de
aire

2.5 KW

Enfriadora Tipo
Chiller
2,5 KW

T. 12 AWG T. 12 AWG T. 12 AWG

3 X 8 AWG 3 X 8 AWG 3 X 8 AWG

3 X 50 AWG

T X 8 AWG

3 X 8 AWG

220 V, 3

220 V, 3

T  =  TIERRA

     =  BARRAJE

     =  CARGA ELÉCTRICA
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