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Plano de distribución de tubería del sistema

Térmico

 Observaciones: Dimensiones en metros (m)

 Tubería de cobre tipo L.

 Todas las uniones con soldadura de 15% plata

 Todos los codos son a 90°

 Tolerancia de +/- 5mm

Fecha:

Febrero / 2020

Escala

1 : 50

Tamaño

A4

Plano número

8/8

Condensador remoto

REF: BNH-S04-a034

Válvula de expansión

REF: SJ-2

Compresor scroll

REF: ZR 40 K 3 E

Intercambiador de placas

REF: ZL20A-26
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