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Plano de instalación de la batería de
refrigeración

 Observaciónes: Dimenciones en milímetros
(mm), toleracias de +/- 5mm
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Tubería galvanizada de 1''
con extremo roscado

Bushing galvanizado 
de 1.5'' a 1''

Batería de refrigeración para ague helada

Riel channel

Varilla roscada
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Varilla roscada


