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Plano de instalación de lasbombas
centrífugas

 Observaciónes: Dimenciones en milímetros
(mm), toleracias de +/- 5mm
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Tubería galvanizada de 1''
Suministro

Tubería galvanizada de 1''
Suministro

Tubería galvanizada de 1''
retorno

Tubería galvanizada de 1''
retornoCuatro (4) soporte de neopreno antivibratorio

Bomba centrífuga 
Modelo K5-M


