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GLOSARIO 
 
 
ÁCIDO HIPOCLOROSO: es la forma activa del cloro considerado entre los 
desinfectantes naturales más potentes, tóxico para los seres humanos, animales y 
plantas, es altamente eficaz como agente microbiano y de acción rápida. 
 
AFLUENTE: agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio, o algún 
proceso de tratamiento. 
 
AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES: son aquellas que proceden de cualquier 
actividad industrial en cuyo proceso de producción, transformación o manipulación 
se utilice el agua, incluyéndose los líquidos residuales, aguas de proceso y aguas 
de drenaje.  
 
ALCALINIDAD TOTAL: mide la habilidad del agua para resistir el pH. Es un 
amortiguador  
 
CLARIFICADOR: consiste en un tanque de sedimentación que ayuda a eliminar 
los contaminantes y concentrarlos en los lodos que se generan, lo que reduce la 
cantidad de volumen requerido en filtro ï prensa.   
 
DESINFECTANTES: los desinfectantes desactivan o matan la mayor parte de los 
microorganismos (más del 99,9%) que pueden causar enfermedades (patógenos).  
 
EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO: es el porcentaje de concentración que se 
remueve de un efluente en el tratamiento de aguas residuales para un 
determinado parámetro evaluado. 
 
ENTURBIAMIENTO: perdida de la transparencia del agua debido generalmente a 
la presencia de la materia en suspensión (orgánica o inorgánica), al desarrollo de 
microorganismos o a la presencia de geles de hierro o aluminio.  
 
ISOTANQUE: es un embalaje transportable rígido o flexible habitualmente de 
plástico o metal. Tiene una capacidad máxima de 3 m³, aunque los habitualmente 
usados son de 1 m³, y se puede emplear tanto para materias sólidas como 
líquidas. Están acondicionados para su manipulación mecánica mediante carretilla 
elevadora o gato hidráulico. 
 
LODO ACTIVADO: proceso de tratamiento por el cual el agua residual y el lodo 
biológico (microorganismos) son mezclados y aireados en un tanque denominado 
reactor. Los flóculos biológicos formados en este proceso se sedimentan en un 
tanque de sedimentación, lugar del cual son recirculados nuevamente al tanque 
aireador o reactor. 
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MUESTRA PUNTUAL: muestra tomada al azar en un cuerpo receptor y en una 
hora determinada para el examen de un parámetro que normalmente no puede 
preservarse. 
 
ÓSMOSIS INVERSA: es una tecnología de purificación del agua que utiliza una 
membrana semipermeable para eliminar iones, moléculas y partículas más 
grandes en el agua potable. Para lograr la ósmosis inversa se aplica una presión 
para vencer la presión osmótica, que es una propiedad coligativa producida por 
diferencias de potencial químico del solvente, un parámetro termodinámico. La 
ósmosis inversa puede eliminar muchos tipos de elementos suspendidos en el 
agua, incluyendo bacterias, y está utilizada tanto en procesos industriales como 
para la producción de agua potable. 
 
OXIDACIÓN: es el proceso de cambiar la estructura química de los contaminantes 
para removerlos más fácilmente del agua. 
 
OXÍGENO DISUELTO: cantidad de oxigeno que se encuentra presente en el 
agua. Es un componente esencial para la vida de cuerpos de agua.  
 
pH: expresa condiciones básicas, acidas y neutras de una solución. Es medido en 
escala de 0 a 14, donde 7 expresa que la sustancia es neutra. Los valores por 
encima de 7 indican que la sustancia es básica y los valores por debajo de 7 
indican que la sustancia es acida.  
 
RESPEL: el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es el 
instrumento de gestión de información mediante el cual se captura información 
normalizada, homogénea, sistemática sobre la generación y el manejo de residuos 
o desechos peligrosos, originados por las diferentes actividades productivas y 
sectoriales de las empresas. 
 
TURBIEDAD: es una medida de la cantidad de partículas sólidas suspendidas en 
el agua que causan que los rayos de brillando a través del agua se esparzan y 
tengan una paraciencia neblinosa.   
 
VERTIMIENTO: conjunto de materiales de desecho que se vierten en algún lugar, 
especialmente los procedentes de instalaciones industriales o energéticas.  
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RESUMEN 
 
 
TÍTULO DESARROLLO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES INDUSTRIALES PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 
ASEQUIMICOS SAS. 
 
En el presente trabajo de grado se desarrolló un sistema de tratamiento de aguas 
residuales industriales para la planta de producción de ASEQUIMICOS SAS. Para 
la selección de la alternativa de tratamiento de las aguas residuales generadas por 
los procesos de lavado de canecas, áreas, elementos de protección personal y 
equipos (mezcladora), se desarrolló un diagnostico actual de las aguas de 
vertimiento, incluyendo el balance hídrico de la planta, con el propósito de evaluar 
cada uno de los efluentes  por medio de una caracterización realizada por un 
laboratorio externo (Laboratorio Ambiental de la Corporación Autónoma Regional) 
el cual permitió definir los parámetros críticos a tener en cuenta para la elección de 
la alternativa de tratamiento.  
 
Después del diagnóstico se plantearon varias alternativas de tratamiento y se 
evaluó la viabilidad de cada una de ellas considerando criterios como costos, 
eficiencia de remoción y flexibilidad. Una vez analizados estos aspectos por medio 
de una matriz de priorización, haciendo uso de un panel de expertos, se eligió la 
alternativa de tratamiento más eficaz para posteriormente simular a nivel 
laboratorio cada una de las operaciones unitarias de la alternativa seleccionada y 
así definir las condiciones de operación y los porcentajes de remoción 
experimentales. De igual forma, se realiza una caracterización del agua tratada 
para corroborar que los parámetros críticos a tratar (aceites y grasas, pH y solidos 
suspendidos) se encuentren dentro de los límites permisibles establecidos por la 
resolución 631 de 2015. Por último, se realizó el diseño conceptual de la planta 
junto con el dimensionamiento de quipos usados en el tratamiento del agua y se 
estiman los costos de inversión, operacionales y totales de la planta de 
tratamiento.  
 
PALABRAS CLAVES: 
 

¶ Aguas residuales industriales.  

¶ Tratamiento de aguas industriales.  

¶ Caracterización.  

¶ Vertimientos.  

¶ Operaciones unitarias.  

¶ Test de jarras. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad ambiental de Colombia, el tratamiento de aguas es una de las 
situaciones más difíciles y críticas. La situación es muy similar en el resto del 
continente: la contaminación de ríos y mares se debe primordialmente a la 
deficiente gestión de limpieza del más del 60% de las aguas residuales 
provenientes del vertimiento generado en las grandes ciudades por el sector 
industrial y doméstico1. 
 
Debido a lo anterior la empresa busca desarrollar actividades que permitan mitigar 
sus impactos ambientales como consecuencia de la generación de residuos. Para 
esto la compañía forma parte de un programa denominado ñCrecimiento Verde 
en Acción: redes de Empresas Sostenibles RedES- CARò, impulsado por la 
Corporación Autónoma Regional (CAR), con apoyo de la Universidad de los Andes 
y Bancoldex. En el Anexo A se reconoce a la empresa como una de las 
compañías que hace parte de este proyecto ambiental. 
 
Uno de los inconvenientes que se presentan actualmente en la compañía es la 
generación de aguas residuales industriales, producto de los procesos de lavado 
que se realizan en la planta de producción, las cuales no cuentan con una 
disposición final adecuada y les impide obtener una licencia ambiental de 
vertimientos, razón por la cual se ha decidido evaluar el diseño de una planta de 
tratamiento de agua residual industrial. 
 
En general, las aguas residuales industriales que se generan en los procesos 
anteriormente descritos son de naturaleza básica con gran cantidad de sólidos 
suspendidos, aceites y grasas y partículas de color. En el presente proyecto se 
selecciona una alternativa de tratamiento efectiva en la remoción de los 
parámetros en mención, con el fin de cumplir con los requerimientos de la 
empresa y con los parámetros indicados en la resolución 631 de 2015. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                            

1ACUATECNICA SAS ¿Por qué debemos descontaminar las aguas residuales? Disponible en: 
<http://acuatecnica.com/por-que-debemos-descontaminar-las-aguas-residuales/ 

https://www.fibrasynormasdecolombia.com/
http://acuatecnica.com/por-que-debemos-descontaminar-las-aguas-residuales/
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OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un sistema de tratamiento de aguas residuales industriales para la 
planta de producción de ASEQUIMICOS S.A.S  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
1. Diagnosticar el estado actual de las aguas industriales de vertimiento. 

 
2. Seleccionar la alternativa de tratamiento por medio de un desarrollo 
experimental. 

 
3. Establecer las especificaciones técnicas del sistema de tratamiento de aguas 
industriales. 

 
4. Realizar los costos de operación y los costos de inversión. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 
1.1 AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES  
 
Las aguas residuales resultan después de haber sido utilizadas en domicilios, 
fábricas, actividades industriales etc. Estas aguas deben ser tratadas antes de ser 
vertidas a la naturaleza debido a factores como alteración a la salud pública, el 
impacto ambiental y más importante aún, la posible reutilización del agua para 
otros fines.  
 
El tratamiento de aguas residuales involucra una serie de pasos, cada uno con 
una gran importancia para la eliminación de los contaminantes del agua. 
Dependiendo de las plantas de tratamiento de aguas residuales las etapas pueden 
variar. Sin embargo, a nivel general se identifican varias etapas como son: pozo 
de gruesos, desbaste, desarenado/desengrasado, decantación primaria, 
tratamiento biológico, decantación secundaria y tratamiento de lodos. 
 
1.1.1 Características de las aguas residuales. Dadas las características y 
variaciones en la descarga de las aguas residuales al sistema de alcantarillado, la 
diferencia en las costumbres de la comunidad aportante, el régimen de operación 
de las industrias servidas, el clima, etc., los caudales de agua residuales oscilan 
ampliamente durante el año, cambian de un día a otro y fluctúan de una hora a 
otra. Todos los factores anteriores, deben tenerse en cuenta en el cálculo de las 
variaciones del caudal y, por consiguiente, de la concentración de las aguas 
residuales afluentes a una planta de tratamiento.  
 
Un estudio de caracterización de las aguas residuales deberá incluir suficiente 
información sobre los compuestos orgánicos e inorgánicos presentes, su 
biodegradabilidad, su posible transformación por métodos físico ï químicos y su 
potencial tóxico o inhibidor de la fisiología de los microorganismos.  
 
En términos generales se puede decir que un estudio de caracterización debe 
cumplir con los siguientes objetivos: 
 

¶ Proveer toda la información necesaria para la selección y diseño del proceso 
de tratamiento. 

¶ Proveer suficiente información para decidir sobre la inclusión en el diseño de la 
planta.  

¶ Indicar la necesidad de neutralizar las aguas residuales, antes del proceso de 
tratamiento, y la posibilidad de recuperación de materiales.  

¶ Indicar la necesidad de tratamientos previos para eliminar o contrarrestar los 
efectos de aquellas sustancias que sean toxicas a los microorganismos o 
interfieran con su fisiología. 
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¶ Indicar el grado de tratamiento necesario, de acuerdo con normas que regulan 
la calidad que deben tener las aguas antes del vertimiento, o de acuerdo con la 
capacidad de asimilación de la corriente receptora. 

 
En la tabla del Anexo B se observan los componentes, características y variables 
físico ï químicas medidas en un análisis de una muestra de agua residual 
contempladas en la normatividad ambiental aplicada a la resolución 631 del año 
2015. 
 
1.2 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 
 
El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, 
químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes en el agua 
efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia (o 
efluente tratado) o reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango (también 
llamado biosólido o lodo) convenientes para su disposición o reutilización. Es muy 
común llamarlo depuración de aguas residuales para distinguirlo del tratamiento 
de aguas potables.  
 
La finalidad de estas operaciones es obtener un agua con las características 
apropiadas según el uso que se les vaya a dar, por lo que la combinación y 
naturaleza de los procesos varía en función tanto de las propiedades del agua de 
en su estado inicial como de su destino final. 
 
Debido a que las mayores exigencias, en lo referente a la calidad del agua se 
centran en su aplicación para el consumo humano y animal estos se organizan 
con frecuencia en los procesos de potabilización de aguas residuales. 
 
Las características presentadas por las aguas residuales, como por ejemplo la 
presencia de sólidos y partículas abrasivas, hacen que sea necesario llevar a cabo 
una serie de métodos los cuales se describen en el Cuadro 1. 
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 Cuadro 1. Etapas del proceso de tratamiento de aguas residuales. 

 
Fuente: Evaluación del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales mediante humedales 

artificiales de alta tasa en la locación petrolera de Caño Gandú. Disponible en: http://bdigital.unal.edu.co/5 
044/1/292544.2011.pdf. 

 

¶ Pre ï tratamientos y tratamientos primarios. Para que el proceso pueda 
efectuarse normalmente, es necesario tener en cuenta los siguientes factores. 

 

¶ Características del agua residual como: DBO, materia en suspensión, pH, 
productos tóxicos. 

 

¶ Calidad del efluente de salida requerido. 
 
La etapa preliminar debe cumplir dos funciones: 
 

¶ Medir y regular el caudal de agua que ingresa a la planta. 

¶ Extraer los sólidos flotantes grandes y la arena (a veces, también la grasa). 
 
Normalmente las plantas están diseñadas para tratar un volumen de agua 
constante, sin embargo, debe adaptarse a la variación del agua consumida por la 
comunidad. Hay horas, generalmente durante el día, en las que el volumen de 
agua producida es mayor, por lo que deben instalarse sistemas de regulación de 
forma que el caudal que ingrese al sistema de tratamiento sea uniforme. 
 

http://bdigital.unal.edu.co/5044/1/292544.2011.pdf
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¶ Cribado. El cribado es la operación utilizada para separar material grueso del 
agua, mediante el paso de ella por una criba o rejilla.  Esto se cumple 
proporcionando un movimiento en particular al medio de cribado, el cual es 
generalmente una malla o una placa perforada. La distancia o las aberturas de 
las rejillas dependen del propósito a usar y de las condiciones de 
mantenimiento, en el tratamiento de aguas residuales se usan rejillas gruesas, 
principalmente de barras o varillas de acero. 

 
El cribado es la primera operación que se debe considerar en una planta de 
tratamiento de aguas. Es un método que remueve del agua residual los 
contaminantes más voluminosos, ya sean flotantes o suspendidos2 

 

¶ Igualamiento. Consiste en amortiguar las variaciones de caudal para lograr un 
caudal aproximadamente constante. Tiene diferentes propósitos, entre los 
cuales están: 

 

¶ Superar los problemas operacionales causados por las variaciones de caudal 

¶ Proveer un control adecuado de pH para minimizar los requerimientos 
posteriores de dosificación en procesos de neutralización. 

¶ Permitir descarga de caudales muy variables al alcantarillado. 

¶ Proveer un flujo continuo en plantas de residuos industriales con operación de 
procesos intermitentes.  

 
Y entre sus múltiples ventajas se pueden destacar las siguientes: 
 

¶ Mejora la tratabilidad del agua residual. 

¶ Estabiliza el pH. 

¶ Mejora la eficiencia y por tanto la calidad del efluente. 
 

¶ Flotación. La flotación es un sistema de separación sólido-líquido o líquido-
líquido basado en la diferencia de densidades, es decir, se pretenden separar 
aquellos elementos sólidos o líquidos que pueden flotar (por su menor 
densidad respecto al líquido) o son susceptibles de flotar, bajo ciertas 
condiciones, sobre el líquido3. En los procesos de flotación, el agua afluente o 
recirculada es presurizada a presiones de dos a cuatro atmosferas, en 
presencia de aire y luego despresurizada a presión atmosférica en el tanque o 
unidad de flotación. Este proceso es usado para separar solidos de baja 
densidad o partículas liquidas de una fase liquida.  

 

                                            

2 R. S. Ramalho; Tratamiento de aguas residuales, Editorial REVERTÉ S.A, Faculty of Science and 
Engineering.  
3 Investigando el tratamiento de agua publicación en línea disponible en:  
<http://cidta.usal.es/cursos/agua/modulos/Conceptos/uni_04/u5c2s1.htm#Anchor0> 
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¶ Neutralización (Homogenización). Las aguas residuales deben neutralizarse 
para ajustar su valor de pH. Solo mediante este proceso podrán cumplir los 
requisitos de las distintas unidades de proceso que conforman los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales4. Los métodos más usados son la 
homogenización donde se mezclan las corrientes, algunas son acidas y otras 
alcalinas; la otra manera es controlando el pH, que consiste en la adición de 
ácidos (o bases) para neutralizar las corrientes alcalinas o acidas. La 
neutralización puede utilizarse para el tratamiento de las aguas residuales 
ácidas que contienen metales. La incorporación de un reactivo alcalino 
aumenta el pH de los residuos ácidos. Esto forma un precipitado que recoge 
los metales no deseados. El resultado es una solución inicial cuyo pH se ha 
ajustado dentro de un rango óptimo para precipitar los metales como 
hidróxidos.  

 

¶ Sedimentación con floculación. Por sedimentación se denomina el proceso 
mediante el cual se asientan los sólidos suspendidos en un fluido, bajo la 
acción de la gravedad. La sedimentación con floculación tiene lugar cuando la 
velocidad de sedimentación de las partículas aumenta, debido a efectos de 
coalescencia con otras partículas.                   

                  
En el tratamiento de aguas residuales se usa la sedimentación para los siguientes 
propósitos.  
 

¶ Sedimentación primaria para remover solidos sedimentables y material flotante 
de aguas residuales crudas, reduciendo así el contenido de solidos 
suspendidos. 

  

¶ Sedimentación intermedia para remover los sólidos y crecimientos biológicos 
preformados en reactores biológicos intermedios, como los filtros percoladores 
de primera etapa. 

  

¶ Sedimentadores secundarios para remover la biomasa y solidos suspendidos 
de reactores biológicos, como los procesos de lodos activados y los filtro 
percoladores. 

 
1.2.1 Tratamiento secundario. Se disponen de estos tratamientos cuando se 
busca la remoción del DBO soluble y solidos suspendidos5. Tiene como objetivo 
eliminar la materia orgánica en disolución y en estado coloidal mediante un 
proceso de oxidación de naturaleza biológica seguido de sedimentación. Este 
proceso biológico es un proceso natural controlado en el cual participan los 

                                            

4 LHOIST. Disponible en<https://www.lhoist.com/es/market-segment/aguas-residuales-y-lodos> 
5 Evaluación preliminar de la remoción de sólidos suspendidos en el sistema de tratamiento de aguas 
residuales del municipio de Arauca publicación en línea disponible en 
<http://bdigital.unal.edu.co/4864/1/tesissas.pdf> 
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microorganismos presentes en el agua residual, y que se desarrollan en un reactor 
o cuba de aireación, más los que se desarrollan, en menor medida en el 
decantador secundario.  
 
1.2.2 Tratamientos terciarios. Tiene como objetivo suprimir algunos 
contaminantes específicos presentes en el agua residual tales como los fosfatos 
que provienen del uso de detergentes domésticos e industriales6. Se busca 
remover en su mayoría compuestos como nitrógeno o fosforo para sí disposición 
final usando: Adsorción con carbón activado, coagulación química y oxidación 
química. 
 
En el cuadro 2 se describe los tipos de tratamiento con sus respectivas 
características.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

6 Características de las aguas residuales publicación en línea disponible en 
<http://cidta.usal.es/cursos/ETAP/modulos/libros/Caracteristicas.PD> 
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Cuadro 2. Tipos de tratamiento y sus características.  
Tipo de 
Tratamiento 

Características 

 
 
 
 
Tratamientos 
preliminares 

Permiten aumentar la efectividad en los procesos que tiene como objetivo 
remover objetos grandes y abrasivos.  
Sistemas de enfriamiento, remoción de solidos flotantes mediante rejillas, 
remoción de arenas y grasas. 

¶ Remoción de sólidos o cribado 
Los sólidos que se remueven son de gran tamaño por medio de rejillas 
grandes para evitar problemas de taponamiento de tuberías o que lleguen a 
dañar algún equipo. 

¶ Remoción de arena 
Esta etapa (también conocida como escaneo o maceración) típicamente 
incluye un canal de arena donde la velocidad de las aguas residuales es 
cuidadosamente controlada para permitir que la arena y las piedras de ésta 
tomen partículas, pero todavía se mantiene la mayoría del material orgánico 
con el flujo. 

Tratamientos 
primarios 

Este tratamiento es para reducir principalmente solidos sedimentables. 

¶ Sedimentación 
La sedimentación es un proceso físico que aprovecha la diferencia de 
densidad y peso entre el líquido y las partículas suspendidas. Los sólidos, más 
pesados que el agua, se precipitan produciéndose su separación del líquido. 
Estos tanques son comúnmente llamados clarificadores primarios o tanques de 
sedimentación primarios. El propósito principal de la etapa primaria es producir 
un líquido homogéneo capaz de ser tratado biológicamente y unos fangos o 
lodos que pueden ser tratados separadamente. 

¶ Tanque de homogenización 
Estos tanques son concebidos para reducir los picos de caudal, temperatura, 
pH y contenidos orgánicos para ser introducidos de manera homogénea en los 
reactores para su tratamiento. 

 
 
Tratamientos 
secundarios 

El tratamiento secundario está diseñado para degradar sustancialmente el 
contenido biológico del agua residual. Adicionalmente, en el tratamiento 
secundarios de tipo biológico, la materia orgánica es utilizada como alimento 
de los microorganismos como hongos, bacterias, protozoos entre otros, para 
realizar así una trasformación en el CO2  H2O, oxígeno o DBO y condiciones 
de Ph. Las estructuras más comunes son: Lagunas de estabilización, lodos 
activados convencionales, filtros percoladores y anaerobios etc. 

Tratamientos 
terciarios o 
avanzados 

El tratamiento terciario proporciona una etapa final para aumentar la calidad 
del efluente al estándar requerido antes de que éste sea descargado al 
ambiente receptor (mar, río, lago, campo, etc.). Se trata de remover nitrógeno 
o fosforo del efluente tratado u otros contaminantes difíciles a remover. Permite 
el refinamiento de los efluentes que se obtengan del tratamiento secundario 
mediante procesos con mayor grado de complejidad fisicoquímico y biológico.  

 Fuente: MÖBIUS. Que es una Ptar. Disponible en: http://mobius.net.co/que-es-una-ptar/ 

 
 
 
 
 

 

 

http://mobius.net.co/que-es-una-ptar/
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2. MARCO LEGAL 
 
Para poder llevar a cabo este proyecto es importante no solo validar los diferentes 
parámetros operativos y logísticos sino también los aspectos legales que estén 
bajo la normativa colombiana con respecto al sistema de tratamiento de aguas 
residuales. Dicha norma es bastante extensa pues incluye varios aspectos como 
son técnicos, económicos y ambientales. Sin embargo, se tomarán en cuenta los 
siguientes decretos como base para el planteamiento del sistema unificado de 
tratamiento de aguas residuales. 
 

¶ Decreto 631 de 2015. Esta resolución varía el sistema de medición de los 
factores contaminantes que se pueden llegar a presentar en las aguas 
residuales. Tales variaciones abarcan medidas como límites máximos de 
concentraciones de cada parámetro contaminante clasificándolos según las 
diferentes actividades económicas de las empresas lo cual genera estatutos 
más estrictos para obtener los permisos de vertimientos.  
 
Las empresas que formen vertimientos deberán solicitar los permisos tal como 
se viene realizando la fecha. Para solicitar dichos permisos las empresas 
deben tener en cuenta los siguientes ítems. 
 

¶ Realizar un análisis de agua, junto con un balance de materia o de masa y 
adicionalmente una caracterización del agua. 

¶ Exponer los resultados a la respectiva autoridad ambiental 
 

¶ Finalmente obtener el permiso de vertimiento. 
 

Es responsabilidad de cada una de las empresas realizar los respectivos estudios 
y entregar los resultados a la autoridad ambiental competente, los cuales a su vez 
reportaran dicha información al sistema de información de recurso hídrico. De 
acuerdo con esto la empresa debe analizar el grado de cumplimiento de los 
distintos estándares según su actividad económica con el fin de establecer los 
planes de acción a seguir para asegurar el cumplimiento de estos. 
  

¶ Decreto 3930 de 2010, artículo 28. En cuanto a usos del agua y residuos 
Líquidos. Este decreto fija los parámetros y límites máximos permisibles de los 
vertimientos a las aguas superficiales, marinas, a los sistemas de alcantarillado 
público. Así mismo, establece el tiempo máximo de cumplimiento de dicha 
norma. 
 

¶ Decreto 4728 de 2010, articulo 7. Hace referencia a las normas de 
vertimientos que serán aplicadas a los generadores de vertimientos existentes 
en todo el territorio nacional.  

 



31 

3. GENERALIDADES 
 
Con el objetivo de plantear un panorama más claro acerca de lo que implica el 
diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales industriales, en este 
capítulo se señalan algunas generalidades de la empresa, además de conceptos y 
características de los temas involucrados a lo largo del desarrollo del proyecto.  
 
3.1 GENERALIDADES DE ASEQUIMÍCOS S.A.S. 
 
ASEQUIMICOS SAS es una empresa con más de 30 años de experiencia, la cual 
tiene como actividad principal la importación, fragmentación, reempaque, 
acondicionamiento y comercialización de productos para el tratamiento de aguas 
residuales, servicios de mantenimiento y dosificación y especialidades químicas. 
 
La planta de la compañía se encuentra ubicada en Av. Troncal de Occidente No. 
18-76 Bodegas G13 - G14 Parque Industrial Santo Domingo, Mosquera 
Cundinamarca. Ver Figura 1.  
 
             Figura 1. Ubicación en el mapa.  

 
             Fuente: GOOGLE MAPS, 2018. 

 
3.1.1 Historia. En Febrero de 1984 nació ASEQUÍMICOS S.A.S con el objetivo de 
atender el mercado como el de las curtiembres, lavanderías industriales, 
galvanoplastia y tratamiento de aguas industriales, potables y al sector industrial, 
continuando años más tarde con las líneas de tratamiento de aguas recreativas y 
fortaleciéndose en insumos para el sector industrial. 
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Actualmente la compañía posee varias líneas de negocio como lo son: 
Potabilización de aguas de piscinas y spas, insumos petroleros, automatización de 
aguas y línea ecológica. 
 
En el Cuadro 3 se aprecia el crecimiento y cambio de la compañía durante los 
últimos diez años. 
 
   Cuadro 3. Comparación infraestructura de la planta de ASEQUIMICOS SAS. 

Antes (Funza) Ahora (Mosquera) 

CONTENEDORES 

  
Racks y espacios de distribución y zonificación para las materias primas 

  

  

3.1.2 Productos. Su línea de producción industrial se basa en la preparación de 
mezclas para la elaboración de productos que se especializan en el tratamiento y 
potabilización de aguas de piscinas y/o spas. Algunas de sus materias primas son: 
ácido nítrico, ácido acético, ácido fluorhídrico, entre otros.  
 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuenta con una línea de insumos para solucionar problemas de tratamiento de 
petróleo, gas y agua brindando un soporte en la adquisición de especialidades 
químicas en las siguientes categorías:  
 

¶ Productos químicos. 

¶ Carbones Activados. 

¶ Ácidos. 

¶ Cloros. 

¶ Cloruros. 

¶ Floculantes. 
         

Adicionalmente cuenta con una línea comercial en donde se destacan los 
siguientes productos Ver Cuadro 4.  
 
                                Cuadro 4. Productos químicos más vendidos.  

 
                                       Fuente: ASEQUIMICOS S.A.S. 
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4. DIAGNÓSTICO 
 

En este capítulo se realiza una descripción de las aguas residuales industriales 
generadas en los procesos de producción de la planta de ASEQUIMICOS SAS. 
 
Los residuos líquidos se generan principalmente del lavado de la mezcladora, 
canecas, áreas y de los elementos de protección personal. Dichos procesos se 
describen a continuación.  
 
4.1 PROCESO DE FABRICACIÓN DE ALCALINIZADORES Y 
ACIDIFICADORES 
 
Uno de los procesos más relevantes de la compañía es la elaboración de mezclas 
sólidas como lo son la producción de alcalinizadores y acidificadores, dichas 
mezclas deben cumplir con ciertos parámetros fisicoquímicos exigidos por sus 
clientes. Una vez verificados estos parámetros, se procede a su empaque y 
posterior distribución. 
 
En la Figura 2 se describe el proceso de producción de los alcalinizadores y 
acidificadores, utilizando como materias primas: agua, aditivos, insumos y cargas 
de ácidos, bases, hipocloritos, entre otros. Lo anterior con el fin de determinar y 
analizar la naturaleza y características de los subproductos o desechos que se 
generan en el proceso de producción.  
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    Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de producción de alcalinizadores y  
    acidificadores. 

 
    Fuente: elaboración propia. 
 

¶ Generar la orden de compra. Para dar inicio al proceso de producción es 
necesario basarse en un cuadro de planificación que ha sido elaborado 
previamente por el área de compras e importaciones de la compañía, la cual 
tiene en cuenta factores como el inventario disponible en la planta de 
almacenamiento y la necesidad de sus clientes. Luego de calcular la cantidad 
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de producto terminado solicitado, se elabora un documento interno 
denominado ñensambleò que traduce a la autorizaci·n para el §rea de log²stica 
y producción de iniciar el proceso de preparación. 

 

¶ Dosificar la cantidad de materia prima. Después de tener impreso el 
ensamble, el área de logística empieza con el acondicionamiento y alistamiento 
de la materia prima necesaria de acuerdo con cada producto (si es un 

alcalinizador o un acidificador). Se maneja un flujo másico de τ ὸέὲίὩά y la 
dosificación es dividida en varias partes, ya que la capacidad máxima de la 
mezcladora es de 250 kg.  

 

¶ Mezclar y adicionar colorantes y/o aditivos. Ya dosificada la materia prima 
en la mezcladora se procede a agregar cada uno de los colorantes y/o aditivos 
propios de cada producto, que están determinados en los documentos de 
formulación para cada uno. La mezcla tiene un tiempo aproximado de 22 
minutos para lograr las características deseadas. Los desechos de envolturas 
de materias primas, frascos, colorantes y aditivos son tratados de acuerdo con 
las políticas del Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos 
RESPEL.  

 

¶ Tomar muestra para análisis de calidad. Luego de transcurrir los 22 minutos 
de mezclado se toma una alícuota o una muestra del producto en proceso de 
elaboración y se analiza en el laboratorio teniendo en cuenta los parámetros de 
formulación para cada uno. Algunos de los análisis de calidad realizados son: 
verificación de pH, determinación de densidad, granulometría, porcentaje de 
pureza, entre otros. Si el producto alcanza las propiedades y características 
deseadas se encuentra listo para ser empacado, de lo contrario debe seguir el 
proceso de mezclado hasta lograr la especificación esperada. 

 

¶ Distribuir y almacenar. La mezcla final es empacada en lonas, bolsas, 
tanques, tambores y/o frascos que se encuentran aforados de acuerdo con la 
presentación de cada producto. Después son organizados teniendo en cuenta 
el patrón de almacenamiento utilizado por el área de logística, que es de 40 
bultos por estiba y posteriormente es envuelto en papel vinipel para conservar 
el patrón anteriormente descrito. De esta manera se obtiene un producto 
terminado que es registrado a trav®s del documento ñensamble finalò que es 
emitido para el área de compras. Finalmente se distribuye el producto 
terminado listo para ser repartido y comercializado. 

 

¶ Lavar la mezcladora. Para realizar el lavado de la mezcladora se utilizan 
herramientas que facilitan la remoción de las impurezas y los residuos de la 
materia prima contenidos en su interior. Al realizar el lavado se obtiene una 
cantidad de agua residual industrial contaminada que circula por unidad de 

tiempo de ςππ ὒίὩά.  
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4.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Una vez conocida la actividad económica de la empresa y sus respectivos 
procesos productivos, se observan los puntos de generación de aguas residuales 
industriales que se obtienen de los procesos de lavados de áreas de la planta de 
producción, lavado de elementos de protección personal, lavado de canecas y 
lavado de la mezcladora. Cabe anotar que hasta la fecha no se ha realizado un 
aforo de las aguas residuales industriales generadas en los procesos 
anteriormente nombrados. 
  

¶ Lavado de áreas y elementos de protección personal. La planta de 
producción se encuentra dividida en dos áreas: el área de sólidos y el área de 
líquidos, que a su vez se encuentran subdivididas en cinco zonas: la zona de 
cloridex, zona de soda y alkalos, zona de shock, zona de aquachlor y la zona 
de termoformado. Todas estas áreas y zonas se encuentran detalladas en el 
ECOMAPA descrito a continuación en la Figura 3. 
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Figura 3. Lavado de áreas y elementos de protección personal.  

 

Fuente: ASEQUIMICOS S.A.S 
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El lavado de áreas y zonas se realiza los viernes, utilizando una hidrolavadora, 
recogedores, escobas y traperos. El agua obtenida al realizar el lavado se 
homogeniza para luego ser desechada a la red residual del parque industrial. Esta 
agua contiene residuos de componentes químicos como hipoclorito, hidróxido de 
sodio, cloro estabilizado, ácidos, azul de metileno, inertes, entre otros. 
                                                                                                                                                                                                                                                                               

Los elementos de protección personal se lavan en las zonas de enjuague 
dispuestas en la planta. Cada área cuenta con su respectiva zona de enjuague y 
recolección, donde los operarios enjuagan sus elementos de protección personal 
como lo son sus trajes antifluidos y máscaras tipo full face.  Los residuos líquidos 
resultantes de esta operación se van de igual forma a la red de aguas residuales 
del parque industrial. 
 
Para conocer el estado actual de las aguas, se procede a homogenizar y acoplar 
los tanques con los residuos líquidos resultantes de los procesos anteriormente 
descritos en las zonas de recolección, ubicadas estratégicamente en la planta, en 
donde se obtuvo un valor de pH de 11 unidades y un caudal de 2,6 m3/semana. 
Ver Cuadro 5.   
 
Cuadro 5. Zonas de recolección de la planta.  

Área sólidos Área líquidos 

 
 

¶ Lavado de canecas. Teniendo en cuenta que la compañía cuenta con una 
amplia gama de productos, se tiene una gran cantidad de canecas de 
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diferentes capacidades almacenadas en la planta. Se cuenta con canecas con 
capacidad de 50 kg que contienen sustancias como dicloroisocianurato de 
sodio, ácido tricloroisocianurico e hipoclorito de calcio, de igual forma hay 
canecas con capacidad de 250 kg que contienen sustancias como 
polihidroxicloruro de aluminio (ASEFLOC) y poli dicloruro (2-hidroxi eileno 
dimetil imino-2-hidroxi polipropileno dimetil amino metileno) al 60% 
comercialmente conocido como WSCP.  

 
En vista de la cantidad considerable de canecas que son retornadas a la 
planta, se determinó la opción de lavado de éstas con el fin de liberar espacio 
de almacenamiento en la planta y así mismo su posterior reutilización en los 
procesos de empaquetado y etiquetado.  

 
A continuación, se mencionan las referencias de las canecas que han sido 
lavadas. Ver Tabla 1.  
 

   Tabla 1.  Referencias canecas lavadas.  
CANECAS CANTIDAD pH Resolución 631 

de 2015 

WSCP (250 kg) 5 4  
 

6 - 9 
ASEFLOC (250 kg) 4 3 
Hipoclorito de calcio (50 kg) 9 10.8 
Ácido tricloroisocianurico (50 
kg) 

7 2.7 ï 2.9 

 
Se realizó un triple lavado para cada una de las canecas con el fin de corroborar 
que el pH quedara dentro del rango aceptado por la resolución 631, el cual 
establece que el valor de pH debe encontrarse en un rango de 6 a 9 unidades. Ver 
Figura 4.  
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    Figura 4. Proceso de lavado de canecas.  

 
    Fuente: elaboración propia. 

 
Una vez realizado el lavado, los desechos líquidos se acoplaron en el IBC 
dispuesto en el área de líquidos arrojando un pH de 4 unidades y un caudal de 2,8 
m3/semana. 
 

¶ Lavado de la mezcladora.  El proceso de lavado de la mezcladora es 
realizado cada ocho días y está sujeto al cambio de las líneas de producción 
de la planta, es decir, cuando hay una diferencia entre la familia química de los 
productos. En este caso los alcalinizadores pertenecen a la familia química de 
las bases y los acidificadores pertenecen a la familia de los hipocloritos. Sin 
embargo, la continuidad del lavado también puede variar de acuerdo con el 
flujo másico semanal establecido en el cuadro de planificación. En cualquiera 
de los casos, el agua residual industrial contaminada obtenida de esta 
mezcladora contiene gran cantidad de sustancias excedidas en componentes 
químicos, colorantes y aditivos. 
 
Cuando se realiza el lavado se utiliza una hidrolavadora Katcher con una 
presión máxima de 1800 psi para remover la mayor cantidad de residuos y así 
garantizar las condiciones óptimas para el mezclado de un próximo producto 
(Figura 5). Al finalizar el lavado se obtienen aproximadamente 200 L de agua 
contaminada, que es recogida en una batea de 125 L y finalmente es 
desechada (Figura 6). Esta agua contiene altas concentraciones de  hidróxido 
de sodio, sustancias activas al azul de metileno, sulfatos, metasilicatos, entre 
otros, con un pH de 14 unidades y un caudal de 2 m3/semana. 
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                                   Figura 5. Zona de soda y Alkalos  
                                      (mezcladora). 

 
                                      Fuente: elaboración propia. 

 

    Figura 6. Residuo liquido resultante del lavado de la mezcladora.       

 
    Fuente: elaboración propia. 

 

Luego de los procesos de lavado es notable que la planta presente una 
problemática con la generación de las aguas residuales industriales, que son 
obtenidas a partir de dichos procesos, ya que al no existir vertimientos la 
disposición final de las aguas le impide a la compañía obtener la licencia ambiental 
mencionada anteriormente. 
De igual manera se observa que los caudales manejados en cada uno de los 
procesos son bajos, por lo cual se puede considerar un caudal máximo de 7,4 m3 
por semana para el diseño conceptual de la planta de tratamiento. 
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4.3 BALANCE HÍDRICO 
 
Un balance hídrico cuantifica los volúmenes de un recurso que entra en un 
proceso y la generación de agua residual que se produce como resultado de ese 
proceso7. El balance hídrico de la empresa se realiza teniendo en cuenta el 
consumo utilizado en el lavado de la mezcladora, los elementos de protección 
personal y las áreas en el periodo comprendido 2017 y 2018; el sistema de 
tratamiento de la planta está basado en los datos obtenidos en la planta actual. 
Cabe aclarar que para este balance hídrico no se consideró el consumo de agua 
utilizada en el lavado de canecas, pues es un procedimiento que aún no se ha 
estandarizado debido a que forma parte de una nueva etapa que se considera 
para el diseño conceptual de la planta. 
 
Actualmente la compañía se encuentra en la implementación de programas 
ambientales mediante la ejecución de nuevas técnicas de organización 
empresarial, gestión de calidad y el cumplimiento de un estricto marco legal con el 
propósito de disminuir su huella hídrica. Además, se eliminaron algunos productos 
que la compañía solía distribuir, debido a los estrictos controles por parte de los 
organismos gubernamentales; razón por la cual la compañía decide incluir nuevas 
líneas de producción que ocasionaron un aumento en el consumo de agua.    
 
Según lo anterior se puede plantear un dato aproximado del consumo de agua en 
los próximos años para el diseño de la planta de tratamiento de agua residuales 
industriales. Para esto, fue necesario basarse en datos históricos suministrados 
por el área de HSEQ de la compañía; dichos datos fueron obtenidos de estudios 
previos de consumos de recursos hídricos y energéticos (para el año 2016). Para 
los años 2017 y 2018 se tuvieron en cuenta los valores de consumo arrojados en 
los recibos del acueducto. 
 
Para elaborar el balance hídrico de la planta se debe conocer la cantidad de agua 
consumida en uso doméstico y en el área de producción, por lo cual se utiliza el 
parámetro para determinar el consumo promedio del agua en el sector doméstico 
e industrial. 
 

¶ Agua residual doméstica. El agua doméstica gastada se calcula teniendo en 
cuenta el título D del RAS 20008 en su literal 5.3.3.1 establece la siguiente 
expresión para el cálculo de caudal doméstico QD: 
 

                                            

7 CÁRDENAS CASTAÑEDA, Diana Constanza. Optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales 
industriales para su reúso en el proceso productivo de una industria de jabones. Disponible en: 
<http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/14610/T41.08%20C178o.pdf;jsessionid=9CF084EB02
21142CFF42C86984A91716?sequence=1> 
8  Por la cual se establece un rango de 0,80 para sistemas con un nivel de complejidad alto como el de 
Mosquera. 
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                                  Ecuación 1. Caudal doméstico. 

ὗὈ  Ὑ  z
Ὕέὸὥὰ ὨὩ ὸὶὥὦὥὮὥὨέὶὩί

Ὠþὥί ὰὥὦέὶὥὨέί
 

ὗὈ  πȟψπz 
σπ

ςπ
 

ὗὈ  ρȟς 
ά

άὩί
 

 
Dónde: 
 

¶ R = coeficiente de retorno. 
  

¶ Agua residual industrial. Con los datos del balance hídrico es posible 
comparar recursos específicos de agua en un sistema, en diferentes períodos 
de tiempo, y establecer el grado de su influencia en las variaciones del régimen 
natural. Esto básicamente se refiere a las cantidades de agua consumidas en 
las áreas de producción de la planta y los procesos de lavado en la empresa. 
Asumiendo que se trata de un sistema en donde no se produce ninguna 
reacción química, se puede asumir que:  

 
                         Ecuación 2. Agua residual industrial.  

ВὥὫόὥ ὨὩ ὩὲὸὶὥὨὥ = ВὥὫόὥ ὨὩ ίὥὰὭὨὥ 
 
Según lo anterior para realizar el cálculo se puede hacer uso de la Ecuación 3 
que relaciona detalladamente la cantidad de agua consumida durante los últimos 
tres años por cada bimestre.  
 
                                             Ecuación 3. Relación de agua  
                                             residual y doméstica.  

                                                              ὗὭὲὗὴ ὗὶὭὗὶὨ 
 
Dónde: 
 

¶ Qin= Caudal de descarga de entrada.  

¶ Qp= Caudal de agua usado en producción.  

¶ Qri= Caudal del agua residual industrial. 

¶ Qrd= Caudal del agua residual doméstica. 
 

Mediante la ecuación anterior y utilizando como valor de entrada del sistema los 
datos obtenidos en los recibos del acueducto, se reemplaza cada valor 
correspondiente con el fin de calcular la cantidad de agua residual industrial para 
cada bimestre para los tres años estipulados al inicio del capítulo, en donde se 
obtienen los siguientes resultados. Ver Tabla 2. 
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      Tabla 2. Balance hídrico para los años 2016,2017 y 2018. 
Año Bimestre ENTRADA 

Consumo total 
(m3) 

Agua Residual 
Doméstica (m3) 

Unidades 
producidas 

(m3) 

Consumo en 
mezclas (m3) 

Agua Residual 
Industrial (m3) 

SALIDA 

2
0
1
7

 

1 81 1,2 8 4 76 81 

2 61 1,2 17 10 50 61 

3 62 1,2 9 5 56 62 

4 63 1,2 20 11 51 63 

5 84 1,2 21 12 71 84 

6 67 1,2 15 8 58 67 

 

2
0
1
8

 

1 78 1,2 31 18 59 78 

2 80 1,2 38 18 59 80 
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          Gráfica 1. Agua residual industrial vs. Bimestre año 2017 y 2018. 

 
 
De la Gráfica 1 se evidencia que para el año 2017 en los  bimestres 2, 3, 4 y 6, 
correspondientes a meses de  temporadas de alta demanda para el segmento 
económico que maneja la empresa, hubo un descenso en la producción, debido a 
que en los bimestres 1 y 6 se realiza la debida planeación para suplir la demanda 
en los meses posteriores. Sin embargo, para el año 2018 no se presentó la misma 
tendencia, la cual pudo ser ocasionada por errores en la planeación de la 
demanda o el aumento real de la misma. No obstante, a nivel general para los dos 
años, observando los puntos mínimos  y máximos de la gráfica, se  podría afirmar 
que la variación del consumo está entre 60 y 85 m3 (siendo 61 m3 y 84 m3 los 
puntos máximos y mínimos respectivamente) en los periodos de alta demanda y 
planeación de la misma. 
 
Con base en lo anterior se puede decir que los cambios en la generación de agua 
residual industrial se debe a diferentes factores como, por ejemplo: la baja 
producción de las mezclas, la poca demanda de algunos productos 
comercializados o lo contrario, a la gran demanda de mezclas químicas, debido a 
las temporadas comerciales de la empresa, lo que de una u otra manera afecta 
directamente al comportamiento y tendencia del consumo de agua a lo largo de 
todo el año y de igual forma a la generación de agua residual industrial de la 
misma.  
 
El balance hídrico del año 2018 es realizado con el fin de estimar los caudales 
reales para el sistema de tratamiento de aguas residuales. Analizando los meses 
que han transcurrido durante este año, se observa que el consumo de agua es 
directamente proporcional a las unidades producidas durante cada mes. Esto 
permite obtener un valor más exacto del caudal bimestre a bimestre y así 
establecer la capacidad con la que debe contar la planta de tratamiento. 
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En la Figura 7 se muestra el esquema del consumo de agua de la compañía del 
año en curso, arrojando caudales reales suponiendo un sistema ideal sin perdidas. 
 
Figura 7. Esquema del balance hídrico año 2018. 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se puede suponer un caudal a tratar de 30 m3/mes, 
considerando que la operación del sistema de tratamiento se llevará a cabo por 
semana, se puede asumir un caudal de 7,4 m3 por semana, sin embargo, con el fin 
de considerar el crecimiento empresarial de la compañía se toma un caudal de 10 
m3/semana, el cual será el valor base para el dimensionamiento de los equipos 
para el sistema de tratamiento de aguas residuales industriales.  
 
4.4 CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL 
 
Para el sistema de tratamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales 
industriales, es necesario realizar un diagnóstico del estado actual del efluente de 
la planta de producción, para esto se realiza una caracterización de los 
parámetros fisicoquímicos de las aguas industriales con la ayuda del Laboratorio 
Ambiental de Corporación Autónoma Regional (CAR). 
 
Como se mencionó anteriormente para el diagnóstico se considera el estado 
actual del efluente de la planta de producción, teniendo en cuenta el lavado de 
canecas que se encuentran almacenadas en la planta. Este parámetro se toma en 
consideración con el fin de aprovechar las canecas que retornan a la planta 
sometiéndolas a un proceso de neutralización y lavado.  
 

AGUA

(Enero - Febrero)

78 m3/mes

Producción de 

mezclas

Aguas residuales 

domésticas

1,6 m3/mes

Uso doméstico

Proceso de 

producción

17,4 m3/mes

Aguas 

residuales 

industriales

59 m3/mes

76,4 m3/mes

1,6 m3/mes
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4.4.1 Descripción del muestreo. El muestreo fue realizado por el Laboratorio 
Ambiental de la CAR, el día 1 de marzo de 2018, siguiendo la documentación 
técnica del Laboratorio para muestreo y análisis acreditados por él IDEAM9, en 
donde se tomó una muestra puntual de agua residual que se recolecto a lo largo 
de la semana. Se tomaron los siguientes parámetros in situ: Oxígeno Disuelto, 
Conductividad, Temperatura del Agua, Temperatura del Aire, Caudal y pH, 
arrojando los resultados descritos en la Tabla 3.   
 
  Tabla 3. Parámetros In Situ.  

Número de 
Muestra 

Parámetros In Situ 

Tipo de 
Agua 

Oxígeno 
Disuelto 

(mg/l) 

Conductividad 
(µS/cm) 

Temperatura 
del Agua (°C) 

Temperatura 
del Aire (°C) 

Caudal 
(l/s) 

pH 

1160-16 Residual 2,09 ± 0,01 8050 ± 40 17 16,6 * 14 

   Fuente: Informe técnico Laboratorio Ambiental de la CAR. 
 
Citando textualmente el informe de la CAR ñCabe anotar que durante el ejercicio 
no se evidenció vertimiento, ya que las aguas residuales industriales son 
almacenadas en un tanque IBC que provienen del lavado de las áreas de 
producción, elementos de protección personal, canecas y la mezcladora. La 
muestra se tomó con el fin de conocer la calidad del vertimiento y poder diseñar el 
tratamiento adecuado. La visita contó con el acompañamiento de las proyectantes 
Marcela Rodríguez y Carolina Ruiz, quienes indicaron el punto de toma de las 
muestras.ò 
 
Adicionalmente se tomaron los siguientes parámetros para su posterior análisis en 
el laboratorio: Fisicoquímicos (Aceites y Grasas, Acidez, Alcalinidad, Cloruros, 
Color, DBO, DQO, Dureza Cálcica, Dureza Total, Fósforo Total, Fosfatos, N. 
Amoniacal, Nitratos, Nitritos, N. Total, NTK, Solidos Sedimentables, Solidos 
Suspendidos, Sulfatos, Sulfuros, SAAM); Metales (Arsénico, Cobre, Cromo Total, 
Mercurio, Zinc)10. 
 
Para la obtención de esta muestra compuesta durante la semana, se les indico a 
los operarios de la planta que el agua utilizada en el lavado de los elementos de 
protección personal, las áreas y la mezcladora debía ser acopiada en un IBC con 

una capacidad máxima de 1 ά . 
 
Con el fin de calcular la cantidad de agua consumida por semana para estas 
labores se dispuso un IBC con la misma capacidad, pero con agua potable 
(Figura 8), de esta forma los operarios utilizaron el IBC de agua para realizar el 

                                            

9 Informe Técnico de Calidad Hídrica No. 206 del 2018-03-22. 
10 Informe Técnico de Calidad Hídrica No. 206 del 2018-03-22.  
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lavado de la mezcladora mediante baldes; de igual forma se realizó el lavado de 
los elementos de protección personal y las áreas.  
 
                    Figura 8. Utilización de IBC con agua potable. 
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 Figura 9. IBC de 1ά   con agua residual resultante de lavados de áreas, canecas,  
 elementos de protección personal y mezcladora. 

 
 
Para el caso del lavado de áreas como se muestra en las Figura 10 se utilizó una 
canaleta para recoger la mayor cantidad de agua y se utilizaron canecas para 
hacer la recolección de estas aguas, cuando las canecas ocuparan su capacidad 
máxima, estas canecas son vaciadas al IBC dispuesto en el área de sólidos. 
 
 
Figura 10. Recolección aguas residuales lavado de áreas.  

 
 
4.5 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
Una vez realizada la caracterización de las aguas residuales industriales de la 
planta, las cuales se ejecutaron siguiendo los protocolos de toma de muestra 
estipulados por la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental de la CAR, se 
concluye que se tienen concentraciones por fuera de los límites permisibles dados 
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por la resolución 631 de 2015 en los parámetros de Aceites y grasas, pH y solidos 
suspendidos; parámetros como acidez, alcalinidad, color, DBO, DQO, dureza, 
fenoles, sólidos sedimentables, entre otros, se  encuentran en un rango de 
concentración permitido por esta resolución. Ver Tabla 4.  
  
El concepto emitido y los parámetros analizados por el Laboratorio Ambiental de la 
CAR se muestran en el Anexo C.  
 
          Tabla 4. Estado actual del agua residual industrial comparado con la  
          resolución 631 de 2015. 

Parámetro Norma 631 Valor Actual Unidades 

Aceites y grasas 25 424 mg AyG/L 

Alcalinidad total  Ana. y Rep. 1856 
 

Color Ana. y Rep. 10 Unidades Co/Pt 

DBO 600 44 
 

DQO 800 787 
 

Fenoles 0,2 <LCT mg Fenol / L 

Dureza Total Ana. y Rep. 500 
 

Sulfatos 400 31,83 mg/L 

Sólidos 
Sedimentables 

5 <LCM mL SS/L 

Sólidos 
Suspendidos 

200 2970 mg-SST/L 

Ph 6,00 - 9,00 10,7 Unidades 

Cromo 1 0,7052 mg Cr/L (ppm) 

Conductividad  8050  

 

Ver Anexo C, en donde se incluyen detalles de la caracterización del agua 
residual industrial realizado por la CAR. 
 
Al observar los resultados obtenidos en la caracterización de las aguas residuales 
se evidencia que los parámetros críticos para tener en cuenta para el sistema de 
tratamiento de aguas residuales industriales son pH, solidos suspendidos y aceites 
y grasas. 
Según lo anterior, se puede empezar a plantear alternativas de tratamiento, que 
logren mitigar los daños ocasionados por el agua residual y finalmente conseguir 
la licencia ambiental en vertimientos de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

άὫ ὕ/L 

άὫ ὕ/L 
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5. ALTERNATIVAS VIABLES PARA EL DISEÑO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

 
Para el sistema de tratamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales 
industriales de ASEQUIMICOS SAS, se llevará a cabo un análisis de diferentes 
tecnologías de tratamiento, en donde mediante una valoración de cada una de 
estas se determinará cual se ajusta a los requerimientos ambientales y a los 
objetivos de la empresa. 
 
5.1 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS  
 
Después de conocer el estado actual de las aguas residuales industriales de la 
empresa, es necesario seleccionar tecnologías de tratamiento las cuales logren 
eliminar la mayor cantidad posible de carga contaminante.   
 
Se seleccionará una serie de alternativas de tratamiento mediante una revisión 
bibliográfica, con el fin de determinar cuáles de estas alternativas serán las más 
adecuadas para el tratamiento de agua residual industrial teniendo en cuenta las 
consideraciones expuestas por la empresa. 
 
Las posibles tecnologías aplicables para el tratamiento del agua residual de 
ASEQUIMICOS SAS son. 
  

¶ Oxidación avanzada. Estos procesos tienen por objetivo la eliminación de 
compuestos solubles no biodegradables, presentes en las aguas residuales. 
En estos procesos se utilizan agentes oxidantes (Peróxido de hidrogeno 
Liquido o pre-catalizado granulado), y 3 agentes catalizadores: hierro iónico, 
sulfato férrico y Dióxido de Titanio; como aporte de energía se utiliza Radiación 
Ultravioleta con el fin de oxidar compuestos no Biodegradables, nitrifricados y 
otros compuestos que hoy por hoy son unos de los grandes desafíos de las 
industrias. Este proceso tiene un porcentaje de remoción de aproximadamente 
98,90%, lo cual lo convierte en una tecnología eficaz para el tratamiento de 
aguas residuales industriales que presenten coloración11. 

 

¶ Osmosis inversa. Es el movimiento de moléculas a través de una membrana 
parcialmente permeable porosa, que va de una región de mayor concentración 
a otra de menor, en esta acción la membrana tiende a igualar las 
concentraciones en los dos lados12. 

En el tratamiento de agua los sólidos disueltos al generar esta presión 
quedan retenidos en la membrana y sólo pasa el agua. Para logar este 
efecto del paso del agua es necesario presurizar el agua a un valor superior 

                                            

11 Comparación de tecnologías de oxidación investigación en línea disponible en 
<http://www.colmayor.edu.co/archivos/nova15artorig31_3qfjw.pdf> 
12 CARBOTECNIA <https://www.carbotecnia.info/encyclopedia/que-es-la-osmosis-inversa/> 
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al de la presión osmótica, puede alcanzarse un porcentaje de remoción de 
hasta el 97% según las condiciones del agua. 
 

¶ Intercambio iónico. El intercambio iónico es un proceso de tratamiento de 
agua utilizado generalmente para el ablandamiento o desmineralización del 
agua. El intercambio iónico describe un proceso químico específico en el que 
iones disueltos no deseados son intercambiados por otros iones con una carga 
similar13. 
 
Los iones son átomos o moléculas que contienen un número total de 
electrones que no es igual al número total de protones. Según la afinidad entre 
los iones sin importar la concentración de dureza, se alcanzan porcentajes de 
remoción entre el 90 y 100%14 

 

¶ Electrocoagulación y electroflotación. Mediante el procedimiento de 
electrocoagulación, se aplica una diferencia de potencial a unos electrodos 
metálicos (normalmente aluminio y/o hierro). De esta forma, se produce una 
rápida desestabilización de los coloides por aplicación eléctrica y disolución de 
iones metálicos de los electrodos empleados alcanzando valores de 
porcentajes de remoción superiores a 80%. 
 
Para el caso de la electroflotación, se generan electrolíticamente burbujas de 
gas en el interior de la suspensión que se unen a las partículas sólidas 
provocando el ascenso de estas a la superficie. Como las burbujas son muy 
pequeñas, tienen una elevada superficie especifica siendo por tanto muy 
eficaces para suspensiones de partículas finas.15 

 
Cabe aclarar que para cada una de las alternativas se realizará un proceso de 
floculación/coagulación con el fin de remover el material particulado presente 
en el agua. 

 
 
 
 
 
 
 

                                            

13 Fluence <https://www.fluencecorp.com/es/que-es-el-intercambio-ionico/> 
14 Estudio preliminar de la capacidad de remoción de iones inorgánicos investigación en línea disponible en 
<https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfcb/article/viewFile/1300/1357> 
15 LORENZO, Eliet Véliz, et al. Evaluación de la eficiencia de los procesos de coagulación-floculación y 
ozonización a escala de laboratorio en el tratamiento de aguas residuales municipales. En: REVISTA CENIC 
CIENCIAS QUIMICAS. 04.vol. 41, no. 1, p. 49-56 

https://www.fluencecorp.com/tratamiento-de-aguas/?lang=es
https://www.fluencecorp.com/tratamiento-de-aguas/?lang=es
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5.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
La selección del tratamiento no solo contempla los requerimientos exigidos por la 
normativa ambiental o los objetivos principales planteados por la compañía y los 
proyectantes; implica también una serie de criterios los cuales deben evaluarse 
antes de la toma de una decisión.  
 
La identificación de las alternativas mencionadas para el tratamiento de aguas 
requirió un análisis de ventajas y desventajas, tomando en consideración los 
siguientes criterios (Ci): 
 

¶ Costos Totales. 

¶ Flexibilidad. 

¶ Eficiencia de Remoción. 

¶ Operación Sencilla. 

¶ Área Construcción. 
 
La evaluación de la alternativa se realizó a través de la selección de tecnologías 
que podrían ser implementadas en la matriz de priorización o matriz de factores, 
por lo cual fue necesario crear una escala de valores para hacer una estimación y 
análisis del nivel de importancia, viabilidad y factor ponderado, en donde se obtuvo 
que. 
 

¶ Una ponderación (Pi) para cara criterio (Ci) 

¶ Los Rangos de Pi de numeración para evaluar los anteriores criterios fueron: 
 
10 = Mucho más importante.  

      5 = Más importante. 
      1 = Igual. 
      1/5 = Menos importante. 
      1/10 = Mucho menos importante.   
 
La escala de valores para las matrices de comparación fue: 
 

10 = Mucho mejor. 
5 = Mejor. 
1= Igual. 
1/5 = Peor. 
1/10 = Mucho Peor.  
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Considerando las calificaciones anteriormente descritas, se debe obtener un rango 
de calificación (0 ï 1) para calificar cada criterio Ci16 y generar un factor 
ponderado17: 
 
El mayor puntaje identifica la alternativa con mayor posibilidad de ejecución. 
 
5.3 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 
 
A continuación, en la Tabla 5 se realiza la comparación y la evaluación de cada 
uno de los criterios establecidos por las prioridades fijadas en la reunión de un 
panel de expertos (Ver Anexo F) y manifestadas por la compañía respecto al 
tratamiento de las aguas residuales industriales; todo lo anterior con el fin de 
desarrollar una matriz de priorización para definir los criterios de selección y 
evaluar cada una de las alternativas propuestas. 
 
En la matriz de priorización se ponderan los distintos criterios, confrontándolos con 
los demás. Para ello, y partiendo del eje vertical, se compara el primer criterio con 
los restantes, asignando el valor más apropiado según la tabla de valores 
existentes al efecto. 
  
    Tabla 5. Criterios de selección para el tratamiento de aguas residuales industriales.  
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Costos Totales 
(Ct) 

  5 0,2 10 5 20,2 0,39 

Flexibilidad 
(Fl) 

1   1 1 0,2 3,2 0,06 

Eficiencia 
Remoción 
(ER)  

1 10   5 10 26 0,5 

Operación 
Sencilla (OS) 

0,2 0,1 0,2   1 1,5 0,03 

Área 
Construcción 
(AC)  

0,1 0,1 0,1 1   1,3 0,02 

     TOTAL 52,2 1 

                                            

16 Diseño conceptual de un sistema de tratamiento de aguas residuales para la empresa transportadora 
escolar Camargo Hermanos S.S. ï Tech S.A. ACOSTA DIAZ, Diego Iván. LAVERDE ROJAS, Daniel Felipe. 
Universidad de América. Bogotá 2017.  
17 KRAJEWSKI, Lee.; RITZMAN, Larry.; MALHOTRA, Manoj.; Administración de operaciones: Procesos y 
cadenas de valor. 8va edición. México: PEARSON EDUCATION, 2008. p. 431 ISBN: 978-970-26-1217-9.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que los criterios más importantes 
para la selección de tratamiento es la eficiencia de remoción y los costos totales, 
por otro lado, los criterios de flexibilidad, operación sencilla y área de construcción 
no son tan significativos, pero se toman en cuenta para el análisis de la matriz.  
 
En la Tabla 6 se muestra la calificación de los costos totales de cada una de las 
alternativas dando una calificación más elevada a los costos más bajos, siempre 
considerando la escala descrita anteriormente. 
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Tabla 6. Calificación para las alternativas respecto a los costos totales. 

 
 
Como se evidencia en la matriz, la implementación de coagulación/floculación e intercambio iónico y 
electrocoagulación/ electroflotación son las alternativas con mayor costo, mientras que la coagulación/floculación y 
oxidación avanzada presenta un menor costo.   
 
El procedimiento anterior fue realizado de igual manera para el criterio del porcentaje de remoción, teniendo en 
cuenta la efectividad de remoción de impurezas deseadas con respecto a los resultados del análisis de laboratorio. 
En la Tabla 7, se muestra la matriz de comparación de la efectividad de remoción para cada una de las alternativas.
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           Tabla 7. Calificación para las alternativas respecto a los porcentajes de remoción. 

 
 
Según lo anteriormente expuesto, la oxidación avanzada es la mejor opción para la remoción de impurezas mientras 
que las otras alternativas no se ajustan al porcentaje de remoción deseado. 
 
En la Tabla 8 se analizan la flexibilidad del proceso, considerando posibles cambios en el mismo según el plan de 
crecimiento de la empresa. 
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Tabla 8. Calificación para las alternativas según la flexibilidad. 

 
 
Observando los resultados obtenidos en la tabla se puede evidenciar que la oxidación avanzada presenta una 
mayor flexibilidad en su proceso respecto al intercambio iónico, la osmosis inversa, aunque presenta un valor más 
representativo respecto a las demás alterativas, no cumple con los planes de crecimiento de la empresa. 
 
En la Tabla 9, se muestra la comparación de resultados que se pueden obtener al implementar dichas tecnologías 
con respecto a la operación de los equipos. 
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Tabla 9. Calificación para las alternativas según la operación sencilla. 

 
 
Se puede establecer que la electrocoagulación/electroflotación, el intercambio iónico y la osmosis inversa presentan 
una mayor dificultad de operación, mientras que la oxidación avanzada permite una operación más sencilla. 
 
En la Tabla 10 se presenta la comparación de cada una de las alternativas considerando el área requerida para su 
implementación, con menor peso para aquella alternativa que requiera un espacio mayor. 
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Tabla 10. Calificación para las alternativas según el área de construcción.   

 
 
Se puede establecer que en este criterio la electrocoagulación y electrocoagulación requiere de un mayor espacio 
para su implementación, de igual forma la osmosis inversa y el intercambio iónico son alternativas poco viables para 
este criterio. La oxidación avanzada por el contrario es la que menor área requiere para su desarrollo.   
 
En la Tabla 11 se especifican las tecnologías que serán implementadas en relación con los criterios de selección 
que fueron establecidos al inicio del capítulo; en este caso el resultado está dado por la suma total de los factores 
entre el factor de ponderación (FP) de cada uno de los criterios y el peso de la opción, ambos datos derivados de las 
matrices anteriormente descritas.  
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                             Tabla 11. Matriz de comparación de cada una de las alternativas según criterios de  
                             selección. 
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Floculación/coagulación y oxidación 
avanzada  

0,76 0,85 0,61 0,86 0,89 70% 

Floculación/coagulación y osmosis 
inversa 

0,16 0,09 0,13 0,09 0,06 13% 

Floculación/coagulación e intercambio 
iónico 

0,04 0,02 0,13 0,03 0,04 8% 

Electrocoagulación y electroflotación 0,04 0,05 0,14 0,01 0,01 9% 

 
De acuerdo con la matriz de comparación planteada y a la calificación obtenida por medio de la evaluación de cada 
uno de los parámetros de selección, la alternativa menos viable es la tercera opción, con un puntaje total de 8%, 
esto debido a que no se ajusta a los criterios seleccionados para la viabilidad de tratamiento. La mejor alternativa de 
tratamiento es la primera, con un puntaje de 70%, es la más eficiente en cada uno de los criterios de selección. En 
la Gráfica 2 se muestran los resultados obtenidos de la matriz de factores. 

CRITERIO 

ALTERNATIVA 
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             Gráfica 2. Calificación de alternativas de Tratamiento de aguas residuales 
             industriales para ASEQUIMICOS SAS. 

 
 
Según lo anterior, la floculación/coagulación y oxidación avanzada es la alternativa 
que presenta mayor porcentaje de aplicabilidad para el desarrollo del proyecto en 
la empresa ASEQUIMICOS SAS.  
 
5.4 EVALUACIÓN EXPERIMENTAL DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA 
 
Para desarrollar correctamente este capítulo y la evaluación experimental de la 
alternativa de tratamiento más adecuada de acuerdo con la matriz de priorización, 
se realiza el tratamiento planteado a nivel laboratorio con el fin de corroborar que 
la alternativa seleccionada se ajusta a las necesidades establecidas por la 
empresa ASEQUIMICOS SAS. 
 
5.4.1 Coagulación - floculación. Para llevar a cabo este proceso a nivel 
experimental, se toma una muestra del tanque de almacenamiento en donde 
actualmente se está recolectando el agua residual industrial de los procesos de 
lavados, con la cual se realizarán diferentes test de jarras para determinar cuál de 
las opciones es la más eficaz según las necesidades de la empresa. 
 
Los coagulantes y floculantes seleccionados para llevar a cabo los test son los 
descritos en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Descripción de los coagulantes y floculantes utilizados. 
REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

PAC 103 (Policloruro de 
Aluminio al 30%) 

Coagulante inorgánico a base de sal polimérica de policloruro 
de aluminio. Tiene bajo peso molecular y mediana basicidad. 
Se aplica principalmente en procesos de clarificación de agua 
cruda y potable. Electrolito catiónico efectivo usado durante la 
coagulación para la desestabilización de emulsiones.  Genera 
buenos resultados en la flotación por aire. Tiene buen efecto 
en remoción de colores, sólidos suspendidos y turbidez, 
además de que desempeña un papel de agente activo 
superficial, gracias a su carácter catiónico. 

Sulfato de Aluminio (10%) Es una sal sólida y de color blanco de fórmula  
Al2 (SO4)3 que por sus propiedades fisicoquímicas es utilizada 
principalmente como agente coagulante y floculante primario 
en el tratamiento de aguas de consumo humano y aguas 
residuales. Se caracteriza por agrupar los sólidos suspendidos 
en el agua y acelerar la sedimentación, contribuyendo a la 
disminución de la carga bacteriana, así como la remoción del 
color y sabor. 

Asefloc 2800 y 5500 
(Hidroxicloruro de Aluminio) 

Es un polinuclear de aluminio líquido que se desempeña 
efectivamente como coagulante inorgánico para aguas tanto 
potables como residuales. Empleado como coagulante-
floculante en clarificación para condiciones de alta turbiedad 
sin disminuir el pH. 

 
La eficacia de los reactivos utilizados para este proceso se determina mediante la 
Ecuación 4, en donde se determina el porcentaje de remoción para cada una de 
las pruebas considerando la turbidez.  
 
                      Ecuación 4. Porcentaje de remoción. 

Ϸ ὨὩ ὙὩάέὧὭĕὲ
6ÁÒÉÁÂÌÅ ÉÎÉÃÉÁÌ6ÁÒÉÁÂÌÅ ÆÉÎÁÌ

6ÁÒÉÁÂÌÅ ÉÎÉÃÉÁÌ
ὼ ρππ 

 
Por medio de múltiples experimentaciones se plantearon las siguientes 
concentraciones tanto para coagulante como floculante, esto con el fin de obtener 
los mejores resultados con alguna de las combinaciones para las condiciones del 
agua industrial resultante de los procesos de lavado en la planta de producción 
(Ver Anexo F). En la Tabla 13 se muestran las concentraciones más adecuadas 
para el tratamiento.  
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                          Tabla 13. Concentraciones propuestas para coagulantes  
                           y floculantes.  

Concentración Coagulante / floculantes 

Coagulante (ppm) Floculante (ppm) 

10 0,8 

15 1,2 

20 1,6 

 
5.4.2 Descripción de los equipos utilizados en el test de jarras. 
 

¶ Test de Jarras (Orbeco-Hellige Modelo ET-740). Equipo de análisis que 
cuenta con 4 puestos y su correspondiente vaso precipitado aforado a 1000mL 
y un agitador mecánico. La función principal de este equipo consiste en 
optimizar la adición de la dosis de coagulantes y floculantes utilizando 
diferentes gradientes de velocidad y tiempos de sedimentación. 
 

                        Figura 11. Equipo utilizado en la prueba de Jarras. 

 
           Fuente: ASEQUIMICOS S.A.S. 

 

¶ Turbidimetro (Orbeco-Hellige TB200). Aparato portátil para el análisis de 
pruebas turbias. Su técnica se basa en la norma DIN EN ISO 7027 ï Calidad 
de agua - Determinación de enturbiamiento (Water Quality ï Determination of 
Turbidity). Debido a sus baterías recargables, se puede utilizar tanto como 
aparato de laboratorio como en el campo. Las baterías recargables se cargan 
una vez conectado a la red eléctrica. El reconocimiento automático del campo 
de medición (Auto Range) permite la determinación directa de enturbiamiento 
dentro del campo de medición de 0,01 hasta 1100 NTU/NFU. 
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                             Figura 12. Turbidimetro.  

 
      Fuente: ASEQUIMICOS S.A.S. 

 

¶ Balanza (Ohaus Pioneer Plus Balances PA224C). Instrumento de laboratorio 
utilizado para pesar los reactivos que se encuentran en estado sólido durante 
el desarrollo experimental. Este instrumento posee características como: 
indicador de estabilidad, bloqueo de software y menú de reinicio, bloqueos del 
menú y calibración, indicador de nivel al frente, tara automática, protección 
mecánica y de software por sobrecarga y carga insuficiente, varios modos de 
aplicación y unidades, configuraciones de comunicación seleccionables por el 
usuario, puntos de calibración de extensión seleccionables por el usuario, 
modo de espera automático, tiempo de calibración de 3 s, legibilidad mínima 
de 0,1 g. 
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                                 Figura 13. Balanza analítica. 

 
                                         Fuente: ASEQUIMICOS S.A.S. 

 

¶ Medidor de pH (Schot Instruments model Lab 850). Es un instrumento 
utilizado para medir la acidez o la alcalinidad de las aguas a tratar. La 
determinación de pH consiste en medir el potencial que se desarrolla a través 
de una fina membrana de vidrio que separa dos soluciones con diferente 
concentración de protones. En consecuencia, se conoce muy bien la 
sensibilidad y la selectividad de las membranas de vidrio durante el pH. 
Precisión: ± 0,02 pH / ± 0,8 °C 
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                                 Figura 14. Medidor de pH en el laboratorio.  

 
                         Fuente: ASEQUIMICOS S.A.S. 

 
Una vez conocidos los reactivos y equipos necesarios para llevar a cabo el ensayo 
experimental, se procede a desarrollar el plan de laboratorio. 
 
5.4.3 Plan de Laboratorio. Como procedimiento inicial se realizará la medición de 
turbiedad y pH antes y después de cada test de jarras, con el fin de verificar la 
eficiencia de remoción de esta prueba.  
 
La toma de la muestra se llevó a cabo el día 2 de abril, en donde se evidencio la 
carga contaminante de las aguas (Ver Figura 15), se debe aclarar que la 
caracterización inicial del agua descrita en el capítulo 4 fue realizada con una 
muestra de agua residual tomada en el mes de marzo del presente año, por lo 
cual las condiciones del agua pueden presentar algunas variaciones como son 
color, solidos sedimentables y pH, esto debido a los cambios en los procesos 
productivos realizados en la planta.  
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                Figura 15. Muestra tomada del tanque de almacenamiento. 

 
     Fuente: ASEQUIMICOS S.A.S. 

 
En el Anexo D, se describe el procedimiento con el cual se llevó a cabo los test de 
jarras mediante un diagrama de flujo. Para cada uno de los ensayos se tienen en 
cuenta diferentes dosificaciones, las cuales serán la base para comparar los 
resultados obtenidos en cada uno de los test de jarras para elegir la mejor 
alternativa de tratamiento. En la Figura 16, se observan las condiciones iniciales 
del agua.  
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                Figura 16. Condiciones iniciales del agua residual industrial. 

 
    Fuente: ASEQUIMICOS S.A.S. 

                 
                       Tabla 14. Mediciones iniciales del agua residual. 

Condiciones iniciales agua residual industrial 

Turbiedad (NTU) pH Temperatura °C 

241,8 14 16 

 
Debido a la naturaleza básica del agua se ajusta el pH mediante Bisulfato de sodio 

al 93% 
ὴ
ὴ con el objetivo de garantizar la eficacia de los reactivos utilizados para 

el test de jarras, adicionalmente Las dosis utilizadas de los reactivos en mención 
se especifican en la Tabla 14. Se realizó una réplica para cada una de las dosis, 
tiempos de sedimentación, toma de pH y toma de turbidez; esto con el fin de tener 
certeza en la eficiencia del tratamiento. Estas imágenes pueden observarse en el 
Anexo E.  
 
5.4.4 Selección del Coagulante y/o Floculante. Teniendo los resultados de la 
caracterización se puede conocer la naturaleza del agua, por lo cual se eligen 
diferentes coagulantes y floculantes a diferentes concentraciones, para llevar a 
cabo los test de jarras usando 1.000 ml de agua residual industrial. 
  
Antes de usar estos reactivos, es necesario ajustar el pH de la muestra con el fin 
de lograr mejores resultados; por lo cual se utilizan 7g de Bisulfato de Sodio. 
 

¶ Prueba 1. Se realiza la primera prueba utilizando PAC 103 como coagulante y 
ASEFLOC 5.500 como floculante. Los resultados se reflejan en la Figura 17 y 
Tabla 15. 
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                        Figura 17. Test de Jarras ï Prueba 1.  

 
            Fuente: ASEQUIMICOS S.A.S. 

 
                 Tabla 15. Resultados Prueba 1.  

Prueba N° 1 

N° de Jarra 1 2 3 

Dosis (ppm) 10 15 20 

Tiempos de Sedimentación 
(min) 

75 66 60 

Turbiedad final (NTU) 18,66 20,46 30,69 

Ph 6,3 5,7 6,3 

% Remoción 92,28 91,54 87,30 

 
Se observa que aun cuando se obtienen porcentajes de remoción significativos, no 
hay presencia de flóculos sino por el contrario existen solidos suspendidos, por lo 
que no se garantiza la eficiencia de los reactivos utilizados en este tipo de agua.  
 

¶ Prueba 2. Para esta prueba se utiliza únicamente ASEFLOC 5500, ya que al 
igual que el ASEFLOC 2800, este actúa como coagulante y floculante. Los 
resultados se reflejan en la Figura 18 y Tabla 16. 
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                             Figura 18. Test de Jarras ï Prueba 2.  

 
               Fuente: ASEQUIMICOS S.A.S. 

 
                 Tabla 16. Resultados Prueba 2. 

Prueba N° 2  

N° de Jarra 1 2 3 

Dosis (ppm) 10 15 20 

Tiempos de Sedimentación 
(min) 

65 66 60 

Turbiedad Final (NTU) 25,97 20,36 10,22 

pH 6,32 6,37 6,98 

% Remoción 89,26 91,58 95,77 

 
Se evidencia la formación de flóculos y disminución en los tiempos de 
sedimentación en relación con la prueba anteriormente descrita. Los valores del 
pH se encuentran bajo el rango estipulado en la resolución 631 de 2015 (6 ï 9 
unidades) y los porcentajes de remoción aseguran una eficacia de los reactivos 
utilizados en la prueba. Sin embargo, se presenta una leve coloración en el agua 
por lo cual se analizaría un tratamiento de clarificación para el sistema de 
tratamiento. 
 

¶ Prueba 3. En este caso se utiliza Sulfato de Aluminio como coagulante y 
ASEFLOC 5.500 como floculante. Los resultados se reflejan en la Figura 19 y 
Tabla 17. 

 
 
 
 
 
 



73 

                       Figura 19. Test de Jarras ï Prueba 3.  

 
          Fuente: ASEQUIMICOS S.A.S. 

 
                 Tabla 17. Resultados Prueba 3. 

Prueba N° 3 

N° de Jarra 1 2 3 

Dosis (ppm) 10 15 20 

Tiempos de Sedimentación 
(min) 

120 90 70 

Turbiedad Final (NTU) 61,57 74,86 56.78 

pH 7,55 7,49 7,87 

% Remoción 74,54      69.04  76,51 

 
Para esta prueba se evidencia una fuerte presencia de color lo cual dificulta el 
vertimiento final del mismo, adicionalmente se observa que, aunque se formen 
flóculos hay una presencia significativa de solidos suspendidos y los porcentajes 
de remoción son bajos considerando los resultados obtenidos con las pruebas 
anteriores. 
   
Según los resultados realizados se puede concluir que el mejor tratamiento hasta 
ahora, considerando porcentajes de remoción, pH y tiempos de sedimentación, 
son los obtenidos con el ASEFLOC 5.500 a 20 ppm, por lo cual se procede a 
buscar tecnologías para remover el color.  
 
5.4.5 Oxidación avanzada. Una vez obtenidos los resultados experimentales en 
donde se definen el coagulante ï floculante más eficaz y considerando la 
presencia de color en el agua tratada, se plantea la opción de la oxidación 
avanzada, que consiste en el uso de oxidantes químicos para generar radicales 
libres capaces de degradar compuestos no biodegradables. Para dichos procesos 
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se utiliza peróxido de hidrogeno, ozono, la combinación de ambos e hipoclorito de 
sodio.  
 
A nivel laboratorio se seleccionó hipoclorito de sodio al 15% ὺὺϳ para realizar el 
proceso de oxidación y remover el color representativo existente en la muestra. 
Ver Tabla 18.  
 
                      Tabla 18. Dosis para eliminar el color en la muestra tratada. 

Concentración Reactivo 

Reactivo Cantidad 

Hipoclorito de sodio 0,5 ml 

 
En el laboratorio se realizó el mismo procedimiento del test de jarras anteriormente 
descrito modificando únicamente la adición de hipoclorito de sodio para simular la 
oxidación avanzada, obteniendo una eliminación del color en el agua, como se 
refleja en la figura a continuación. 
 
                     Figura 20. Eliminación del color en la muestra de agua tratada. 

 
           Fuente: ASEQUIMICOS S.A.S. 

 
Una vez eliminado el color se procede a filtrar la muestra de agua para eliminar los 
sólidos suspendidos que estén presentes en dicha muestra; esto a través de un 
filtro elaborado de manera artesanal compuesto por arena y carbón activado. El 
resultado de este procedimiento se observa en la Figura 21. 
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                  Figura 21. Filtración del agua tratada con carbón activado y arena. 

 
     Fuente: ASEQUIMICOS S.A.S. 

 
Después de realizar la filtración se observa que el agua obtenida no presenta olor, 
color, sólidos sedimentables ni turbidez, sin embargo, como medida preventiva se 
realiza una caracterización posterior para corroborar que los parámetros críticos 
descritos anteriormente se encuentren bajo los parámetros permitidos en la 
resolución 631 de 2015. Estos resultados se muestran en el Anexo E. 
 
De igual forma en el laboratorio fueron analizados los parámetros de turbidez y 
pH, arrojando los resultados finales descritos en la Tabla 19. 
 
                        Tabla 19. Resultados de los parámetros finales del agua  
                        tratada. 

PÁRAMETRO UNIDADES RESULTADO 

Turbidez NTU 0,4 

pH Unidades 7,87 

 
Considerando lo anterior se evidencia que la alternativa planteada cumple con los 
parámetros exigidos según la normativa y adicionalmente con los requerimientos 
planteados por la empresa, por lo cual se procede a realizar el dimensionamiento 
de los equipos y posterior análisis de costos.  
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6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 
 
Conociendo los resultados de las pruebas realizadas a nivel laboratorio, es 
importante realizar el dimensionamiento de equipos de la planta de tratamiento 
con el fin de cumplir con los parámetros establecidos en la normativa ambiental y 
de igual forma con los objetivos establecidos a lo largo del proyecto. 
 
Considerando la alternativa seleccionada se conoce que las operaciones unitarias 
que se desarrollaran de manera secuencial para el tratamiento de las aguas 
residuales industriales son: una trampa de grasas, una homogenización con 
sistema de oxidación, una coagulación ï floculación y por último un proceso de 
filtrado de lecho mixto.  
 
6.1 BALANCE DE MASA 
 
El balance de masa se realiza considerando el balance hídrico realizado 
anteriormente para el sistema de tratamiento.  
 
En la Figura 22, se muestran las corrientes de agua de entrada y de salida en 
donde se refleja el gasto de agua en por m3 por día de cada segmento. 
 
 Figura 22. Entradas y salidas de corrientes de agua de ASEQUIMICOS SAS. 

 
 
Considerando que el flujo másico calculado en el Capítulo 4 estaba determinado 
en unidad de bimestre, para este capítulo se ajusta el flujo a m3/semana. Teniendo 
en cuenta que los días laborados por los empleados corresponden a 20 días al 
mes. Este valor es tenido en cuenta para poder calcular la cantidad de agua 

Entrada agua total

Q1= 9,8 m3/semana

Producción

Q2= 2,2 m3/semana

Agua residual Industrial

Q3= 7,4 m3/semana

Agua residual doméstica

Q4= 0,2 m3/semana

Salida agua total

Q5= 0,2 m3/semana
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consumida por semana. En la Tabla 20 se especifica la corriente de agua de 
entrada y en la Tabla 21 las salidas de corriente de agua. 
 
            Tabla 20. Entrada de corriente de agua total. 

 
CORRIENTE 

 

 
PROCESO 

CANTIDAD DE 
AGUA MENSUAL 

m3/mes 

CANTIDAD DE 
AGUA DIARIA 

m3/semana 

Q1 Registro del 
acueducto 

 
39 

 
9,8 

 
       Tabla 21. Salidas de corriente de agua.  

 
CORRIENTE 

 
        PROCESO 

CANTIDAD DE 
AGUA MENSUAL 

m3/mes 

CANTIDAD DE 
AGUA DIARIA 

m3/semana 

Q2 Producción 8,7 2,2 
 

Q3 

Agua residual industrial  
29,5 

 
7,4 

 
Q4 

Agua residual doméstica  
0,8 

 
0,2 

 
Tomando la corriente de entrada y las corrientes de salida, se determinaron las 
pérdidas de agua en el sistema. 
 

ὗ ὗ  ὗ  ὗ  
ρπ ά ȾίὩάὥὲὥςȟς χȟτ πȟς ά ȾίὩάὥὲὥ 

ρπ ά   ȾίὩάὥὲὥωȟψ ά ȾίὩάὥὲὥ 

    ὖïὶὨὭὨὥίπȟς ά ȾίὩάὥὲὥ 
 
Según lo anterior se evidencia que el sistema presenta pérdidas despreciables, 
por lo cual se puede asumir un sistema ideal para el sistema de tratamiento. 
 
Una vez obtenido el balance de masa se realiza un dimensionamiento de los 
equipos necesarios para la instalación de la PTAR y el diagrama de flujo de 
proceso PFD. 
 
 
 
6.2 DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS 
 
Considerando el balance de masa anterior se establecen unas condiciones de 
operación para la planta de tratamiento de aguas residuales industriales, las 
cuales se especifican en la Tabla 22. 
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                       Tabla 22. Condiciones de operación de la PTAR.  
RANGO 

(HORAS) 
CAUDAL A 
TRATAR 
 (L/ min) 

TIEMPO DE 
OPERACIÓN  

3 - 5 horas 3,8 1 vez a la semana 

 
6.2.1 Trampa de grasas. El diseño y dimensionamiento de este equipo se basa 
en el caudal de diseño, teniendo en cuenta el tiempo de retención, el ancho, la 
longitud del equipo y el control de olores18. 
 
Según la normal RAS-2000 en el capítulo E, título E.3.3.2., el diseño debe 
realizarse de acuerdo con el caudal  del agua residual a tratar, teniendo en 
cuenta que la capacidad de almacenamiento mínimo expresado en kg de grasa 
debe ser de por lo menos una cuarta parte del caudal de diseño expresado en 
litros por minuto.  El tanque debe tener 0,25m2 de área por cada litro por segundo, 
una relación ancho/longitud de 1:4 hasta 1:18, una velocidad ascendente mínima 
de 4mm/s. El diámetro de la entrada debe ser de un diámetro mínimo de 50mm y 
el de la salida por lo menos de 100mm.19  
 
En la Tabla 23 se describen los tiempos de retención y caudales de entrada. 

 
              Tabla 23. Tiempos de retención y caudales de entrada. 

TIEMPO DE RETENCIÓN (minutos) CAUDAL DE ENTRADA (L/s) 

3 2 ï 9 
4 10 ï 19 
5 20 o más 

               Fuente: RAS 2000. Tabla E.3.2 Tiempos de retención hidráulicos. 

 
Teniendo en cuenta la información anterior se puede calcular el área, la longitud, 
el volumen útil y la profundidad útil del dispositivo de la siguiente manera. 
 

                                  ὅὥόὨὥὰ ρπ  z
 

 þ
 z
 þ

 
ᶻ

 

 
ᶻ

  
 

ὅὥόὨὥὰ πȟπχ 
ὒ

ί
 τȟς 

ὒ

άὭὲ
 

 
 

¶ Área. Para calcular el área del dispositivo se toma como referencia la ecuación 
indicada en el RAS ï 2.000, considerando que el tanque debe tener 0,25 m2 de 
área por cada litro por segundo, teniendo que. Ver Ecuación 5.  

                                            

18 LOZANO RIVAS, W. Antonio; Diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales. Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia. Bogotá. 2012. p. 63.  
19 SCRIBD. Diseño de trampa de grasas. Disponible en: < https://es.scribd.com/doc/73150393/33-DISENO-
TRAMPA-DE-GRASAS> 
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                                     Ecuación 5. Área del dispositivo. 

              ὃὶὩὥ 
τȟς 

ὒ
άὭὲzπȟςυά

φπzρ
ὒ
άὭὲ

 

 

ὃὶὩὥ πȟπρψ ά  
 

¶ Relación ancho/longitud. Esta relación debe estar 1:4 hasta 1:18 según el 
caudal a tratar, en este caso la relación se encuentra en 1:4 

 
Ecuación 6. Relación ancho/longitud. 

ὥὲὧὬέ  
πȟπρψ 

 τ
 

ὥὲὧὬέ  πȟπφψ ά 

ὰέὲὫὭὸόὨ ὥὲὧὬέz τ 
ὰέὲὫὭὸόὨ πȟςχ ά 

 

¶ Volumen útil. Es el volumen necesario para suplir las demandas y pérdidas de 
agua durante un periodo determinado de funcionamiento y se calcula de la 
siguiente manera.  

 
                                             Ecuación 7. Volumen útil.  

                                                                ὠ ὗ ὸz20 

ὠ πȟπχ 
ὒ

ί
ρzψπ ί 

ὠ ρςȟφ ὒ πȟπρσ ά  
 
 
Dónde: 
 

Q = caudal de entrada L/s  ὗ πȟπχ 

t = tiempo de retención (min) ὸ σÍÉÎρψπ ί 
 

¶ Profundidad útil. Se define como la profundidad que existe entre la superficie 
de construcción del dispositivo y el volumen ocupado por este. Se calcula de la 
siguiente forma. 

 
 
 
 

                                            

20 C. C. Lee, SHUN DAR Lin. Handbook of Environmental Engineering Calculations. Engineering 
Measurements, Conversiotions. Editorial McGraw-Hill. 2007, p 006. 
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                                        Ecuación 8. Profundidad útil. 

ὖ  
ὠ

ὃ
 

ὖ  
πȟπρσά

πȟπρψ ά
 

ὖ  πȟχ ά 
 

Considerando las grasas que son arrastradas por el flujo de agua, se estableció 
una eficiencia del dispositivo de 90% (valor obtenido por el proveedor del 
dispositivo) que radica en la capacidad de la trampa de grasa, mientras el restante 
corresponde al porcentaje retenido en tuberías. De igual forma se establece una 
base de cálculo de 40 m3 que corresponde al balance hídrico descrito 
anteriormente en el Capítulo 4.  Finalmente se determina el volumen del 
dispositivo. 
 
                   Ecuación 9. Volumen de la trampa de grasas. 

ὠ ὅὥὴὥὧὭὨὥὨ ὨὩὰ ὨὭίὴέίὭὸὭὺέ Ϸ ὠzέὰόάὩὲ ὶὩὥὰ 

ὠ πȟωπzρπ ά ω ά  

 
 
                        Figura 23. Trampa de grasas.  

 
 
6.2.2 Tanque de homogenización. Los tanques de homogenización cumplen un 
objetivo, que es regular o disminuir los efectos de la variación del flujo o de la 
concentración de las aguas residuales, mediante tanques de forma arbitraria o 
irregular. Para la etapa de oxidación avanzada se efectúa una desinfección con 
hipoclorito de sodio con el objetivo de disminuir las unidades de pH y como efecto 
colateral se disminuye el color aparente. 
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Para realizar el dimensionamiento de tanque se dispone de una relación altura-
diámetro (h/D) de 1,5 con un factor de seguridad de 15%21. 
 

¶ Volumen. Teniendo en cuenta que el volumen producido corresponde a la 
corriente de salida de la trampa de grasas, el volumen del tanque de 
homogenización está dado por la siguiente expresión matemática 

 
                          Ecuación 10. Volumen del tanque homogeneizador. 

ὠ ω ά ω ά πzȟρυ ρπȟσυά  

 
Debido a que los componentes presentes en el agua residual son de carácter 
corrosivo, el material de elaboración de éste será fibra de vidrio.  
 

¶ Diámetro. Teniendo en cuenta el volumen teórico de un tanque y la relación 
diámetro/altura, se despeja la variable que corresponde al diámetro con el fin 
de establecer su dimensionamiento, para ello se utiliza la Ecuación 7. 
 

                                 Ecuación 11. Volumen de un cilindro. 

ὠ
“

τ
Ὀz Ὤz  

 
                                    Ecuación 12. Diámetro del tanque.  

Ὀ
τz ὠ

ρȟυz “
ςȟπφ ά 

 

¶ Altura. Se encuentra definida en la Ecuación 13. 
 

                                         Ecuación 13. Altura del tanque  
                                         homogeneizador.    

Ὤ Ὀ ρzȟυ 
Ὤ ςȟπφ ά ρzȟυ σȟρ ά  

 

¶ Diseño del agitador. Para el diseño del agitador se tienen en cuenta las 
siguientes consideraciones22: 
 

ȟ
σ    ώ  ρ 

 
 

                                            

21 ROMERO ROJAS Jairo Alberto. Tratamiento de Aguas Residuales. Teorías y principios de diseño. Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 2008, p. 1090. 
22 ROMERO ROJAS Jairo Alberto. Acuapurificación. Diseño de sistemas de purificación de agua. Editorial 
escuela colombiana de ingeniería.1995, p 52-56 
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Dónde: 

 
¶ d = diámetro del agitador. 

¶ h = altura del tanque homogeneizador.  
 
Despejando d = 0,69 m y h = 0,69 m se calcula la longitud de la paleta del 
impulsor por medio de la Ecuación 14. 
 
Conociendo lo anterior, se puede determinar que la potencia que acciona el 
agitador propio del tanque de homogenización está expresada en función de las 

variables 
 
 a través de la Ecuación 14. 

 
                                     Ecuación 14. Potencia requerida23. 

ὖ ”z ὑ ὔz Ὠz 
 
Para calcular la velocidad de rotación se hace un estimado de 100 rpm (1,67 rps), 
por lo que la potencia que acciona el agitador está dada de la siguiente manera, 
tomando como parámetros teóricos24 los siguientes.  
 

”  ρπππ 
ὑὫ

ά
 

ὑ φȟσπ 
 
Dónde: 
 

¶ ” = densidad. 

¶ KT = factor de la geometría del impulsor (turbina, 6 palas planas)25. 
 
Definidos estos parámetros es posible calcular la potencia requerida con la 
Ecuación 14. 
 

                                                     ὖ ”z ὑ ὔz Ὠz 

ὖ  ρπππ  
ὯὫ

ά
 z φȟσπz ρȟφχ 

ρ

ί
ᶻπȟφω ά  

ὖ ττψωȟφυ ὡ 
 
Dónde: 
 

¶ P = potencia. 

¶ N = velocidad de rotación. 

                                            

23 Ibíd. p. 53.  
24 Ibid.  
25C. C. Lee, SHUN DAR Lin. Op Cit, p. 0034.  
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¶ d = diámetro del agitador. 
 
Considerando una eficiencia del 90%26 se tiene. 
 

ὖ
ττψωȟφυ ὡ 

πȟωz ρπππ
τȟωω ὑὡ 

 

Con estas consideraciones es posible calcular la longitud de la paleta de agitación 
con la Ecuación 15. 
 
 
 
 
                          Ecuación 15. Longitud de la paleta de agitación. 

ὶ
Ὠ

τ
 

ὶ
πȟφω ά

τ
πȟρχ ά 

 
Dónde: 
  

¶ r = longitud de la paleta de agitación27. 

¶ d = diámetro del agitador. 
 

Para el cálculo del disco central de la paleta se utiliza la Ecuación 16. 
 

                                          Ecuación 16. Diámetro del disco central.  

Ὓ
Ὀ

τ
πȟψς ά 

Ὓ
ςȟπφ ά

τ
πȟυς ά 

 
Dónde: 
 

¶ S = diámetro del disco central28. 

¶ D = diámetro del tanque. 
 
 

¶ Área. Con los datos anteriormente calculados se halla el valor del área del 
tanque con la Ecuación 17. 
 

                                            

26 Ibíd. p. 006.  
27 Ibíd,. p 023. 
28 Ibíd,. p 023. 
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                          Ecuación 17. Área del tanque de homogenización29.  

<ὶὩὥ
ὠέὰĭάὩὲ

ὃὰὸόὶὥ
 

<ὶὩὥ
ρπȟσυ ά

σȟρπ  ά
σȟστ ά  

 
 
 

                                     Figura 24. Tanque de homogenización. 

 
 
6.2.3 Corrector de pH. Se emplea un dispositivo de corrección de pH por medio 
de la instalación de sensores medidores de unidades de pH que controlan la 
administración de una solución de Bisulfato de Sodio por medio de una bomba 
dosificadora. Dichos sensores ejecutan una inyección de esta solución que 
neutraliza las unidades de pH presentes en el agua de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la normativa ambiental vigente. La cantidad de 
Bisulfato de Sodio al 93% (7 gramos por litro de agua) fue determinada en un 
ambiente de laboratorio controlado a través de un test de Jarras.  
 
Las bombas dosificadoras como se mencionó anteriormente serán usadas para 
realizar la dosificación de los reactivos (hipoclorito de sodio al 15% ὺὺϳ  y bisulfato 

de sodio al 93% 
ὴ
ὴ ) al tanque homogeneizador. 

 

¶ Dosificación del bisulfato de sodio: a nivel experimental se determinó que para 
neutralizar 1L de agua fue necesario agregar 7g de bisulfato de sodio al 93%, 
por lo cual se puede calcular la cantidad de reactivo utilizada con la siguiente 
relación.  

                                            

29 Ibíd,.  
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χ Ὣ ὔὥὌὛὕ

ρ ὒ Ὄὕ
ωzσππ ὒ Ὄὕ φυρππ Ὣ φυȟρ ὯὫ ὔὥὌὛὕ   

 
Por lo tanto, la concentración de bisulfato de sodio utilizada se expresa en la 
siguiente relación. 

 
 
 

φυȟρ 
ὯὫ ὔὥὛὕ

ά
ᶻ
ρά

ρπππ ὒ
ᶻ
ρὼρπ άὫ

ρ ὯὫ
φυρππ 

άὫ

ὒ
 φυρππ ὴὴά 

 

¶ Dosificación del hipoclorito de sodio al 15%: se repite el procedimiento anterior 
para calcular la cantidad de hipoclorito de sodio para el proceso de oxidación. 

 
πȟυ άὒ ὔὥὕὅὰ

ρ ὒ Ὄὕ
ωzσππ ὒ Ὄὕ τφυπ άὒ τȟφυ ὒ ὔὥὕὅὰ   

 
Para expresar la cantidad en kg se tiene.  
 

                                      ά ὺz ” Ḉ  τȟφυ ὒz ρȟρρ υȟρφ ὯὫ 

 
Entonces la concentración de hipoclorito se define de la siguiente manera: 

 

ςπ 
ὯὫ ὔὥὕὅὰ

ά
ᶻ
ρά

ρπππ ὒ
ᶻ
ρὼρπ άὫ

ρ ὯὫ
ςππππ 

άὫ

ὒ
 ςππππ ὴὴά 

 
 
6.2.4 Clarificador. El proceso de clarificación permite la reducción de la carga 
contaminante de las aguas residuales facilitando su concentración en los lodos 
activados. Su dimensionamiento es similar al tanque de homogenización, por lo 
que se toman ciertos parámetros de entrada iguales como la altura-diámetro (h/D) 
de 1,5 con un factor de seguridad de 15%30. 
 

¶ Volumen. Se calcula siguiendo el mismo procedimiento del tanque 
homogeneizador teniendo en cuenta la misma expresión matemática. 
 

                     Ecuación 18. Volumen para un tanque de clarificación.  

ὠ ω ά ω ά πzȟρυ ρπȟσυ ά  

                                            

30 ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. Tratamiento de aguas residuales- teoría y principios de diseño. Op. Cit. 
P.1093.   
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¶ Diámetro. De forma similar se efectúa el mismo procedimiento para el 
diámetro del tanque clarificador.  

 
 
 
                        Ecuación 19. Diámetro del tanque clarificador. 

ὠ
“

τ
Ὀz Ὤz  

 
Dónde: 
 

¶ D = diámetro del tanque. 
 

 Ὀ
τz ὠ

ρȟυ z“
 

Ὀ
τz ρπȟσυ ά

ρȟυz “
ςȟπφ ά 

 

¶ Altura. De la misma manera se procede a determinar la altura de la estructura. 
 

                               Ecuación 20. Altura del tanque clarificador. 

Ὤ Ὀ ρzȟυ 
Ὤ ςȟπφ ά ρzȟυ σȟρ ά 

 
Dónde: 
 

¶ D = diámetro del tanque. 
 

¶ Sección cónica. La sección cónica de la parte inferior del tanque se asimila 
con una triangulo rectángulo por facilidad de su dimensionamiento; así mismo, 
se procede a tomar un valor de 45° sobre la horizontal31. De acuerdo, a lo 
previamente establecido se procede a establecer el valor del diámetro donde 
se toma el valor de la tangente.  

 

                               Ecuación 21. Sección cónica del clarificador32. 

ὝὥὲὫὩὲὸὩ —
ὅὥὸὩὸέ έὴόὩίὸέ 

ὧὥὸὩὸέ ὥὨώὥὧὩὲὸὩ
 

 

                                            

31 HERNÁNDEZ ARIZALA diana, LEAL paula. Ingeniería básica de un sistema para el tratamiento de aguas 
residuales en Cárnicos Rico Jamón. Fundación Universidad de América. Ingeniería Química. Año 2009. 
32 C. C. Lee, SHUN DAR Lin. Op Cit. p. 023 
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Los grados son expresados en radianes de la siguiente manera. 
 
 
 

τυzὩȟ

σφπ
πȟωψ ὶὥὨ 

 
Para determinar la altura del cono se reemplazan los valores obtenidos en la 
Ecuación 22.  
 
                    Ecuación 22. Altura del cono.  

ὅὥὸὩὸέ έὴόὩίὸέὬ Ὕὥὲπȟωψz
πȟωψ

ς
ρȟυυ ά 

 
Se continúa con el procedimiento para hallar el valor del volumen del cono. 
 

                            Ecuación 23. Volumen del cono33Ȣ 

                                       ὠέὰόάὩὲ
ᶻ ᶻ

 

ὠέὰόάὩὲ
“z ρȟυυz

ςȟπφ
ς

σ
ρȟχσ ά  

 

¶ Altura total. Luego de determinar los parámetros del dimensionamiento de la 
sección cónica se procede a calcular la altura de la parte cilíndrica del tanque y 
así mismo la altura total. 
 

                          Ecuación 24. Altura cilíndrica total del tanque.  

ὠέὰόάὩὲ ὠέὰόάὩὲ ὠέὰόάὩὲ 

ὠέὰόάὩὲ ρπȟσυ ά ρȟχσά ψȟφς ά  
 
Se despeja de la Ecuación 19 la variable que corresponde a la altura, 
determinando su valor de la siguiente manera.  
 

                                         Ecuación 25. Altura del cilindro.  

ὃὰὸόὶὥ
τz ὠέὰόάὩὲ

“z Ὀ
 

ὃὰὸόὶὥ
τz ψȟφς 

“z ςȟπφ
ςȟυψ ά 

 
Así mismo los valores totales están dados así: 

 
 

                                            

33 Ibid. 
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                                    Ecuación 26. Altura total del clarificador. 

ὃὰὸόὶὥὃὰὸόὶὥ ὥὰὸόὶὥ 
ὃὰὸόὶὥςȟυψρȟυυ τȟρσ ά 

 

¶ Diseño del agitador. Para el diseño del agitador se tienen en cuenta las 

siguientes consideraciones34: 
 

ςȟπφ

Ὠ
σ     ώ 

Ὤ

Ὠ
ρ 

Dónde: 
 

¶ d = diámetro del agitador. 

¶ h = altura del tanque homogeneizador. 
  
Despejando d = 0,69 m y h = 0,69 m se calcula la longitud de la paleta del 
impulsor por medio de la Ecuación 22. 

 
Conociendo lo anterior, se toman las mismas consideraciones utilizadas en el 
diseño del tanque homogeneizador y tomando los mismos parámetros teóricos. 
 

”  ρπππ 
ὑὫ

ά
 

ὑ φȟσπ 
 

                        Ecuación 27. Potencia requerida para el clarificador. 

                                                                 ὖ ”z ὑ ὔz Ὠz 

ὖ  ρπππ  
ὯὫ

ά
 z φȟσπz ρȟφχ 

ρ

ί
ᶻπȟφω ά  

ὖ ττψωȟφυ ὡ 
 
Dónde: 
 

¶ P = potencia. 

¶ ” = densidad. 

¶ KT = factor de la geometría del impulsor (turbina, 6 palas planas)35.  

¶ N = velocidad de rotación. 

¶ d = diámetro del agitador. 
 

Considerando una eficiencia del 90% se tiene. 
 
 

                                            

34 ROMERO ROJAS Jairo Alberto. Acuapurificación. Op Cit. p. 56.  
35 C. C. Lee, SHUN DAR, Lin. Op Cit. p. 0034.  
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ὖ
ττψωȟφυ ὡ 

πȟωz ρπππ
τȟωω ὑὡ 

 
                                         Ecuación 28. Longitud de la paleta  
                                         de agitación para el tanque  
                                         clarificador. 

ὶ  

ὶ
πȟφω ά

τ
πȟρχ ά 

 
 

Dónde:  
 

¶ r = longitud de la paleta de agitación. 

¶ d = diámetro del agitador. 
 

                      Ecuación 29. Diámetro del disco central para el tanque  
                      clarificador. 

Ὓ
Ὀ

τ
πȟυς ά   ὨέὲὨὩ Ὀ ςȟπφ ά 

 

¶ Área. Finalmente se calcula el área del tanque clarificador que se define se 
define por la Ecuación 30. 

 
                                      Ecuación 30. Área total del clarificador. 

<ὶὩὥ
ὠέὰόάὩὲ

ὃὰὸόὶὥ
 

<ὶὩὥ
ρπȟσυ ά

σȟρ ά
σȟστ ά  

 

¶ Dosis coagulante/floculante. Para calcular la cantidad de coagulante - 

floculante (Asefloc 5500 al 17% 
ὴ
ὴ) se tuvo en cuenta la experimentación 

realizada en el capítulo 3, donde se identificó que la mejor concentración de 
coagulante para el tratamiento del agua es de 20 ppm. Con este valor es 
posible calcular la cantidad de reactivo necesario para tratar el volumen real 
de tratamiento por medio de la siguiente relación. 
 
 

ςπ 
άὫ

ὒ
ωzσππ ὒ ρψφπππ άὫ  

πȟρψφ ὯὫ

ρσψπ 
ὯὫ
ὒ

ρȟσυὼρπ ὒ ρȟσυὼρπ ά   
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¶ Floc formado. Para calcular la cantidad de floc se utiliza la siguiente 
relación. 
 

ςππ άὒ

ρ ὒ
ωzσππ ὒ ρψφπππ άὒ ρȟψφ ά  

  
                                  Figura 25. Tanque de clarificación. 

 
 
6.2.5 Filtración de lecho mixto. Los filtros de lecho mixto son filtros con distintas 
capas de material filtrante para permitir una calidad correcta de eliminación de 
partículas, así como de sabores extraños presentes en el agua y originados por la 
materia en suspensión. 
 
Existen varios tipos de filtros según el material filtrante o su capacidad para 
retener sólidos de determinados tamaños. En función de esta última clasificación 
se define la filtración estándar, la microfiltración, la ultrafiltración, la nanofiltración y 
finalmente la ósmosis inversa de mayor a menor tamaño de corte de partícula. 
 
Una vez conocidas las condiciones del tratamiento del agua residual, se fija como 
etapa final una filtración tipo estándar. Las características para su diseño se 
describen a continuación en la Tabla 24. 
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      Tabla 24. Características para el diseño de los filtros36. 
 CARACTERÍSTICA VALOR 

INTERVALO TÍPICO 

 
CARBÓN ACTIVADO 

Profundidad (cm) 30 a 75 60 

Tamaño efectivo (mm) 0,8 a 2 1,3 

Coeficiente de 
uniformidad 

1,3 a 1,8 1,6 

ARENA Profundidad (cm) 15 a 30 30 

Tamaño efectivo (mm) 0,4 a 0,8 0,65 

Coeficiente de 
uniformidad 

1,2 a 1,6 1,5 

Tasa de filtración (m/d) 120 a 600 300 

 

¶ Lecho de carbón activado. Para el lecho de carbón activado se seleccionó la 
profundidad y el coeficiente de uniformidad típica expuesta en la anterior tabla 
(Tabla 24), mientras que el tamaño efectivo se determinó mediante la 
Ecuación 31. 
 

                   Ecuación 31. Tamaño efectivo para el carbón activado. 

Ὕὥάὥđέ ὩὪὩὧὸὭὺέ
ς πȟψ

ς
ρȟτ άά 

 

¶ Lecho de arena. Para el lecho de arena se definieron tanto el tamaño efectivo 
como la tasa de filtración de los valores típicos expresados en la Tabla 24, 
mientras que, para la profundidad y el tamaño efectivo, se seleccionaron 
valores promedio dentro de los rangos establecidos.  
 

                              Ecuación 32. Profundidad efectiva.  

ὖὶέὪόὲὨὭὨὥὨ ὩὪὩὧὸὭὺὥ
σπ ρυ

ς
ςςȟυ ὧά 

 
                                Ecuación 33. Tamaño efectivo para la arena.  

Ὕὥάὥđέ ὩὪὩὧὸὭὺέ
πȟτ πȟψ

ς
πȟφ άά 

 

¶ Lecho mixto. Para el lecho combinado se tomó la suma de los valores 
obtenidos del lecho de arena y carbón activado. 
 

            Ecuación 34. Profundidad de lecho combinado.  

ὖὶέὪόὲὨὭὨὥὨὖὶέὪόὲὨὭὨὥὨὖὶέὪόὲὨὭὨὥὨ 
ὖὶέὪόὲὨὭὨὥὨφπ ὧά ςςȟυ ὧά ψςȟυ ὧά 

                                            

36 Diseño conceptual de una planta de tratamiento de aguas residuales para Pelikan Colombia SAS. Angie 
Julieth Cristancho Bello. Andrés Mauricio Noy Ortíz. (publicación en línea) Disponible en: < 
http://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/609/1/1016066121-2016-2-IQ.pdf> 
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Así mismo el coeficiente de uniformidad se determina de la misma manera: 
 

                 Ecuación 35. Coeficiente de uniformidad efectivo37. 

ὅέὩὪὭὧὭὩὲὸὩ ὨὩ όὲὭέὶάὭὨὥὨ ὩὪὩὧὸὭὺέ
ρȟφ ρȟυ

ς
ρȟυυ άά 

 

Para el diseño del filtro se determina una tasa de filtración de ρςπ 
þ

 y un 

espacio vacío de 20 cm de altura38. 
 

El cálculo de la tasa filtración se realizó utilizando los datos de la Tabla 22. 
 

                              Ecuación 36. Área de la filtración de partículas39.  

<ὶὩὥ ὨὩ ὪὭὰὸὶὥὧὭĕὲ
ὅὥόὨὥὰ ὥ ὸὶὥὸὥὶ

Ὕὥίὥ ὨὩ ὪὭὰὸὶὥὧὭĕὲ
 

<ὶὩὥ ὨὩ ὪὭὰὸὶὥὧὭĕὲ
ςȟπχ 

ά
Ὠþὥ

ρςπ 
ά
Ὠþὥ

πȟπρχ ά  

 
Conociendo este dato, se procede a calcular el valor del volumen del filtro con 
la Ecuación 37.  
 

                        Ecuación 37. Volumen del filtro.  

ὠέὰόάὩὲ ὨὩὰ ὪὭὰὸὶέ<ὶὩὥz 
Ὤ

Ὀ
 

ὠέὰόάὩὲ ὨὩὰ ὪὭὰὸὶέπȟπρχ ά  zρȟυ ά πȟπςφ ά  
 

Para calcular el valor del diámetro del filtro, debe tenerse en cuenta la siguiente 
expresión: 
 

Ὀ
ὃ

“
 

 
 

Dónde:  
 

¶ A = área de filtración. 
 

                                            

37 C. C. Lee, Shun Dar Lin. Op Cit. p. 0513  
38 NORMA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE ABASTECIMIENTO Y POTABILIZACIÓN DEL AGUA. 
(publicación en línea) Disponible en: <http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/e/cd-
cagua/normas/lac/13.NIC/02.norma.pdf> 
39 Diseño conceptual de una planta de tratamiento de aguas residuales para Pelikan Colombia SAS.Op Cit.  
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Ὀ
πȟπρχά

“
πȟπχτ ά 

 

¶ Volumen retenido. El porcentaje de retención del filtro es del 99%, entonces 
se tiene.  

 
                            Ecuación 38. Volumen retenido en el filtro.  

ὠέὰόάὩὲ  ὅὥὴὥὧὭὨὥὨ ὠzέὰόάὩὲ 

ὠέὰόάὩὲ  πȟπςφ ά πzȟωω πȟπςφ ά  
 

 
 

                   Figura 26. Filtro de lecho mixto. 

 
 
Luego de conocer todas las dimensiones de los equipos que componen la planta 
de tratamiento, es posible mostrar la distribución final, mediante un diagrama PFD 
(Anexo G), en la Tabla 25 se describen las ecuaciones de balance por equipo del 
proceso y en la Tabla 26 se muestran los flujos totales del proceso. 
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Tabla 25. Ecuaciones de balance por equipo del proceso. 
 

EQUIPO 
 

ECUACION DE BALANCE 
FLUJOS 

FLUJO PARCIAL 

(ἵ ἻἭἵ) 

FLUJO TOTAL 

(ἵ ἻἭἵ) 
 

Trampa de grasas 
Ὂ Ὂ ╖ ρπȟσυ 

Ὂ Ὂ πzȟρ ╖ ρȟπσυ 
 
 

Tanque 
homogeneizador 

Ὂ  Ὂ πzȟω ╖ ωȟσ 

ὃ
πȟππχ ὯὫ

πȟππρ ά
 

ςȟτὼρπ ╖ 

Ὂ ὃ Ὂz ╖ ςȟτὼρπ 

ὄ
πȟυ άὒ

ρ ὒ Ὄὕ 
 

υὼρπ ╖ 

Ὂ  Ὂ ὄz ╖ τȟχὼρπ 
 
 

Tanque 
clarificador 

Ὂ Ὂ Ὂ Ὂ ╖ ωȟσπυ 

ὅ
ςπ άὫ

ρ ὒ Ὄὕ
 

πȟρψφ ╖ 

Ὂ  Ὂ ὅz ╖ ρȟτὼρπ 

Ὀ
ςππ άὒ

ρ Ὄὕ
 

πȟς ╖ 

Ὂ Ὂ Ὀz ╖ ρȟω 
Filtro de lecho 

mixto 
Ὂ Ὂ Ὂ Ὂ ╖ χȟυ 
Ὂ Ὂ πzȟωω ╖ χȟτ 

 
                      Tabla 26. Flujos del proceso físico.  

 
EQUIPO 

 
CORRIENTE 

 
COMPUESTO 

FLUJO 
TOTAL 

(m3/semana) 

Bomba 1 Agua a tratar 10,35 

Trampa de grasa 2 Agua a tratar 10,35 

3 Grasas 1,04 

 
 

Tanque 
homogeneizador 

4 Agua a tratar 9,3 

5 Bisulfato de 
sodio 

2,4ρπ 

6 Hipoclorito de 
sodio 

4,7ρπ 

 
Tanque 

clarificador 

7 Agua 
neutralizada y 

oxidada 

9,305 

8 Asefloc 1,4ρπ 

9 Lodos 1,9 

 
Filtro de lecho 

mixto 

10 Agua tratada 7,5 

11 Salida de 
agua tratada 

7,4 
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Teniendo en cuenta los flujos se obtiene un balance global para el sistema, en 
donde se reflejan unas perdidas despreciables del mismo que se muestra 
mediante la siguiente expresión. 
 

Ὡὲὸὶὥ ίὥὰὩ 

ρπȟσυ 
ά

ίὩάὥὲὥ
χȟτ ρȟω ρȟπτ

ά

ίὩάὥὲὥ
 

ρπȟσυ 
ά

ίὩάὥὲὥ
ρπȟστ 

ά

ίὩάὥὲὥ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 

7. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSION Y OPERACIÓN 
 
En este capítulo se realiza el análisis de costos para la ejecución y puesta en 
marcha de la planta, teniendo en cuenta parámetros como los costos de inversión 
y construcción y los costos de operaciones derivados en servicios, mano de obra y 
contratación de personal capacitado. De esta manera se puede obtener un valor 
aproximado de la implementación total del proyecto. 
 
7.1 COSTOS DE INVERSIÓN 
 
Considerando que la capacidad de la planta no se ajusta a los parámetros 
convencionales de diseño para algunos de los equipos que existen en la industria, 
la estimación de los costos de inversión se realiza mediante el valor comercial del 
material utilizado para la fabricación de dichos equipos. Este es seleccionado de 
acuerdo con las propiedades mecánicas y su valor comercial en la industria. Para 
el caso de esta planta, será de tipo compacta, construida en plástico reforzado con 
fibra de vidrio. El valor de este material por metro cuadrado es de 89 USD/m2 
según la empresa QUIMIRESINAS DE COLOMBIA SAS. Teniendo en cuenta este 
valor, se calcula el valor final de cada equipo y es representado en la Tabla 27. 
 
Tabla 27. Costos de inversión de los equipos. 

EQUIPOS CANTIDAD USD COSTO UNITARIO 
(COP) 

COSTO TOTAL 
(COP) 

Filtro de arena con 
carbón activado 

1 2.634  7.128.000  7.128.000 

Tanque de 
homogenización 

1 6.006  16.247.880  16.247.880 

Tanque clarificador 1 8.242  22.295.394  22.295.394 

Controlador de pH 1   1.950.000  1.950.000 

Trampa de grasas 1 720  1.082.000  1.082.000 

Lámpara de rayos 
UV 

1 ╖  1.500.000  1.500.000 

Bomba dosificadora 5 ╖  748.000  748.000 

Soplador 1 ╖ 1.200.000 1.200.000 

TOTAL     52.151.275 

 

Las cotizaciones de algunos de los equipos se encuentran en el Anexo H. El valor 
aproximado del dólar a la fecha es de 2,705.34 COP/m2 
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7.2 COSTOS DE OPERACIÓN 
 
Los costos de operación son los gastos necesarios para operar  el proyecto, es 
decir, los gastos que abarcan las materias primas, consumos de los servicios 
públicos y los costos de operación o de la mano de obra requerida para el correcto 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos.  
 
Para calcular los costos de la materia prima es necesario conocer el valor total 
requerido de ésta para el funcionamiento de la planta. Se estima el precio unitario 
de cada insumo para luego ser expresado de forma mensual y anual. Toda la 
anterior información se relaciona a continuación en la Tabla 28. 
 
  Tabla 28. Costos de las materias primas utilizadas. 

INSUMO COSTO 
(COP) 

DOSIS 
MENSUAL (Kg) 

DOSIS 
ANUAL 

(Kg) 

COSTO ANUAL 
(COP) 

Bisulfato de Sodio 1.105 260 3125 3.452.904 

Hipoclorito de sodio 875 21 248 216.720 

Asefloc 5500 1.216 0,744 9 10.856 

TOTAL 3.680.480 

 

¶ Costos de los servicios públicos.  El consumo energético se calcula 
teniendo en cuenta la energía requerida para el funcionamiento de cada uno de 
los equipos que componen a la planta de tratamiento. Para esto se tiene el 
valor unitario de la unidad de energía eléctrica (KW) y la potencia necesaria de 
cada uno de los equipos. Las tarifas de energía eléctrica controladas por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas establecen un valor para el sector 
industrial con contribución no residencial de 555 COP/kW/h40. Ver Tabla 29.  

 
 Tabla 29. Costos de servicio energético. 

EQUIPO UNIDADES CONSUMO 
(kW/H) 

CONSUMO 
ANUAL (kW/H) 

COSTO 
(COP) 

COSTO 
ANUAL 
(COP) 

Controlador 
de Ph 

1 7,00E-03 60,48  555 33.547 

Bomba 
dosificadora 

4 0,056 483,84  555  268.377 

TOTAL   301.924 

 

¶ Costos de mano de obra. considerando que la operación de la PTAR es 
automatizada, se requiere la contratación de un operario, el cual será el 

                                            

40 Tarifas de Energía Eléctrica ($/kW/h) reguladas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (GREG) 
para marzo de 2018. (en línea). Web <https://www.codensa.com.co/hogar/tarifas>. 
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encargado de controlar y realizar procesos de recepción de insumos y 
reactivos y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de la PTAR. En la 
Tabla 30, se describen los rubros del operario para su contratación. De 
acuerdo con el PUC41 el salario mínimo legal vigente en Colombia para el año 
2018 es de $ 781.242 COP.  
 
El tiempo estimado para la operación de la planta es de un año, es decir, ese 
será el valor de referencia para calcular el costo de la mano de obra.  

 
Tabla 30. Mano de obra para un operario con SMLV. 

ÍTEM VALOR MENSUAL 
(COP) 

VALOR ANUAL 
(COP) 

Auxilio de transporte  88.211 1.058.532 

Vacaciones42  32.551  390.612 

Cesantías 72.457  869.484 

Intereses a las cesantías  8.694  104.328 

Prima de servicios 72.574  870.888 

Caja de Compensación 31.250  375.000 

Salud43  66.406  796.872 

Pensión44  93.749  1.124.988 

ARL  54.400  652.800 

TOTAL  520.292  6.243.504 

 
Teniendo en cuenta la tabla anterior, considerando cada uno de los parámetros, 
se obtiene un costo total de inversión (CAPEX) de 62.151.275 COP y un costo 
total de operación (OPEX) de 10.225. 908 COP Cabe aclarar que los costos de 
inversión de los equipos y de la materia prima incluyen el IVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            

41 PLAN UNICO DE CUENTAS. Salario mínimo para el año 2018. (en línea). Web 
<https://puc.com.co/2018/01/salario-minimo-2018> 
42 Salarios y Prestaciones Sociales ï Mínimo Legal- Año 2018 ï Colombia. (en línea). Web 
<http://www.accounter.co/boletines/salarios-y-prestaciones-sociales-minimo-legal-ano-2018-colombia.html> 
43 Salarios y Prestaciones Sociales ï Mínimo Legal- Año 2018 ï Colombia. (en línea). Web 
<http://www.accounter.co/boletines/salarios-y-prestaciones-sociales-minimo-legal-ano-2018-colombia.html> 
44 Ibíd., 
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8. CONCLUSIONES 
 

¶ Se realizó una caracterización del agua residual industrial generada en los 
procesos de lavado de áreas, elementos de protección personal, maquinaria 
(mezcladora) y canecas en donde  se concluyó que dichos vertimientos no 
cumplen con los parámetros máximos permisibles señalados en la resolución 
631 de 2015 para Aceites y Grasas (valor máximo permisible 25 mg AyG/L),  
Sólidos Suspendidos (valor máximo permisible 200 mg-SST/L) y pH (valor 
máximo permisible 6,99 ï 9,00 Unidades) , los cuales  arrojaron un valores de 
424 mg AyG/L, 2970 mg-SST/L y 10,1 Unidades respectivamente, por lo cual 
se fijan como parámetros críticos a tener en cuenta para realizar el sistema de 
tratamiento de aguas residuales industriales.  

 

¶ Se considera el balance hídrico con el fin de determinar el posible caudal a 
tratar en donde se consideró el consumo de agua de los años 2016 ï 2017, en 
donde se discrimina el consumo total de la planta, el agua residual doméstica, 
las unidades producidas y la salida total de agua residual industrial. De igual 
forma se analiza el consumo de agua total para enero y febrero del presente 
año y el gasto de agua por proceso de lavado en donde se obtiene 40 m3/ mes 
de agua residual a tratar y un caudal de 0,1 L/s. 

 

¶ Se establecen cuatro tecnologías como posibles alternativas de tratamiento: 
osmosis inversa/coagulación-floculación, oxidación avanzada/ coagulación-
floculación, intercambio iónico/coagulación-floculación y Electroflotacion-
Electrofloculación, las cuales se consideraron viables para el diseño de la 
planta, en donde por medio de un panel de expertos se desarrolló una matriz 
de priorización evaluando los criterios más importantes para seleccionar la 
alternativa de tratamiento y considerando rangos de selección los cuales 
abarcan el nivel de importancia establecido por el panel. Una vez obtenido el 
resultado de la matriz, el cual arrojó como mejor opción la oxidación avanzada 
se realiza la experimentación a nivel laboratorio de dicha alternativa. 

 

¶ La experimentación a nivel laboratorio se realizó mediante un test de jarras con 
el fin de establecer el coagulante y floculante más eficaz, en donde se 
determinó después de múltiples ensayos (ver anexo F) que el ASEFLOC 5500 
a 20 ppm, el cual cumple con ambas funciones, es el más adecuado para el 
tratamiento, considerando que se trabajó con un volumen máximo de agua de 
1L. 

 

¶ Dentro de la simulación realizada a nivel laboratorio, se observa que la 
oxidación avanzada es necesaria debido a la presencia de color en el agua 
residual industrial de la planta de producción de ASEQUIMICOS SAS; para 
dicha oxidación se utilizó hipoclorito de sodio con una concentración del 15% 
ὺ
ὺϳ   como agente oxidante, en donde es evidente la eliminación del color 
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existente en la muestra. De igual forma se realiza una caracterización final del 
agua tratada en donde se corrobora que el tratamiento es efectivo para los 
parámetros que no se estaban cumpliendo según la resolución 631 de 2015: 
Aceites y Grasas < 1,00 mg/L, Solidos Suspendidos 173 mg/L y pH 7,87 
Unidades 

 

¶ Se definen las dimensiones de cada uno de los equipos necesarios para el 
sistema de tratamiento, tales como: trampa de grasas, tanque de 
homogenización con oxidación avanzada, tanque clarificador y filtro de lecho 
mixto de carbón activado y arena; de igual forma se establece mediante un 
diagrama PFD, las condiciones de operación de la PTAR, en donde se 
especifican las corrientes de entrada y de salida del proceso, el caudal de 
tratamiento (10,35  m3 / semana) y finalmente se determina la operabilidad de 
la PTAR ( proceso batch).   

 

¶ Se evalúan los costos del proyecto mediante un análisis de costos, 
involucrando costos de inversión (CAPEX), en donde se considera la inversión 
e instalación de los equipos los cuales arrojan un valor de   y costos de 
operación (OPEX), evaluando los costos de materia prima, costos de servicios 
(energía eléctrica) y costos de mano de obra en donde se obtiene un valor de $ 
10.225.908. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

¶ Considerando los residuos sólidos peligrosos que se generan en la planta de 
tratamiento de aguas residuales industriales, considerar un plan de manejo de 
residuos sólidos.  

 

¶ Monitorear de forma constante las condiciones de operación de la alternativa 
seleccionada con el objetivo de cumplir con la resolución 631 de 2015, 
realizando muestreos fisicoquímicos para corroborar la eficiencia de la PTAR 
durante periodos de tiempo establecidos por la empresa.  

 
¶ Es necesario que la empresa tenga en cuenta los niveles de producción de 

acuerdo con la demanda de sus productos debido a que las condiciones del 
agua pueden variar causando posibles alteraciones en la PTAR, teniendo en 
cuenta que el desarrollo del sistema es de 10 m3/ semana. 

 

¶ Realizar múltiples pruebas a nivel laboratorio con el fin de corroborar que los 
reactivos utilizados para el tratamiento del agua residual industrial sean los 
más adecuados y eficaces considerando las concentraciones de estos. 

 

¶ Teniendo en cuenta el volumen del agua a tratar, se debe considerar la 
disposición final de la misma, ya sea para usarla en procesos de lavado o 
recircular el agua del proceso para otros fines. 
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ANEXO A 
 

CERTIFICADO DE LA PARTICIPACIÓN DE ASEQUIMICOS SAS EN REDES-
CAR 

 
  Figura 1. Participacipon de Asequímicos S.A.S. en redes ï car.  
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  Figura 1. (Continuación).  
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ANEXO B 
 

VARIABLES FÍSICO ï QUÍMICAS MEDIDAS EN EL AGUA RESIDUAL 
 
  Tabla 1.  

Variable Unidades Técnica de Medición Resolución 631 de 
2015 (carga menos o 
igual a 625 Kg/día) 

pH  Unidades Potenciometría Min 6,00 - Max 9,00 
Acidez, Alcalinidad total 
(AT) y Bicarbonatica 
(AB) 

mg/L CaCO3 Titulación  

Ácidos Grasos Volátiles 
(AGV) 

meq/L  
Titulación 

20 

Demanda Química de 
Oxígeno Total (DQOT) 

mg/L Digestión/ 
Espectofotometría 

90 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno Total (DBOT) 

mg/L Oximetría 180 

Solidos totales (ST), 
Suspendidos Totales 
(SST) y Disueltos 
Totales (SD) 

mg/L Gravimetría 90 

Solidos Sedimentables 
(SS) 

ml/L-hora - 5 

Nitrógeno Total (NTK) mg NTK/L Digestión/ Titulación Análisis y Reporte 
Fósforo Total (Ptotal) mg P/L Digestión/ Titulación Análisis y Reporte 
Azufre (S) mg S/L Absorción atómica Análisis y Reporte 
Hierro Total (Fe) mg Fe/L Absorción atómica Análisis y Reporte 
Níquel (Ni) mg Ni/L Absorción atómica Análisis y Reporte 
Zinc (Zn) mg Zn/L Absorción atómica Análisis y Reporte 
Sodio (Na) mg Na/L Absorción atómica Análisis y Reporte 
Calcio (Ca) mg Ca/L Absorción atómica Análisis y Reporte 
Magnesio (Mg) mg Mg/L Absorción atómica Análisis y Reporte 
Potasio (K) mg K/L Absorción atómica Análisis y Reporte 
Cianuros (CN-) mg CN-/L Absorción atómica Análisis y Reporte 
Fenoles mg Fenol/L Absorción atómica - 

  Fuente: Resolución 631 de 2015.  
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ANEXO C 
 

RESULTADO DE LA CARACTERIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL 
REALIZADO POR EL LABORATORIO AMBIENTAL DE LA CAR 

 
Figura 1.  
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Figura 2. 
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Figura 3.  
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Figura 4.  
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      Figura 5.  
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       Figura 6.  
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            Figura 7.  
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     Figura 8.  
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ANEXO D 
 

DIAGRAMA METODOLOGÍA EXPERIMENTAL SELECCIÓN DOSIFICACIÓN 
COAGULANTE FLOCULANTE 

 
   Figura 1. Metodología experimental selección dosificación coagulante floculante.  

Formación de coágulos 

Medir las variables iniciales 

al agua residual 
Turbidez y pH 

Adicionar 1000 ml de agua residual a 

cada vaso precipitado 

En un vaso precipitado agregar X concentración 

de coagulante y floculante para fijar las 

concentraciones iniciales. 

En los otros vasos precipitados se aumenta 

la dosificación en 1 ml respecto a la 

concentración inicial de tal manera que todos 

se encuentren a diferentes concentraciones. 

Agitar las soluciones a una 

velocidad de 120 rpm 

durante 2 min para la 

mezcla rápida y para la 

mezcla lenta una velocidad 

de 40 rpm por 20 min. Medir variables finales de, pH y tiempo de 

sedimentación. 

Dejar sedimentar y medir el tiempo de 

sedimentación 

La concentración que 

presente mayor 

porcentaje de remoción y 

menor tiempo de 

sedimentación. 

Seleccionar la coagulación optima del coagulante 

y floculante 
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ANEXO E 
 

RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN E INFORME TÉCNICO DEL AGUA TRATADA OTORGADO POR EL 
LABORATORIO BIOTRENDS 

 
            Figura 1.  
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       Figura 1. (Continuación).  
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ANEXO F 
 

RESULTADOS DE LAS REPLICAS PARA CADA MUESTRA 
 
     Figura 1. Primera prueba utilizando PAC 103 como coagulante y ASEFLOC  
     5.500 como floculante. 

 
 
                Tabla 1. Resultados prueba 1.  

Prueba N° 1 

N° de Jarra 1 2 3 

Dosis (ppm) 10 15 20 

Tiempos de Sedimentación 
(min) 

75 66 60 

Turbiedad Final NTU 18,07 20,12 30,36 

Ph 6,2 5,7 6,2 

% Remoción 92,21 91,50 87,27 
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               Figura 2. Prueba 2 Asefloc 5.500.  

 
 
                 Tabla 2. Resultados Prueba 2.  

Prueba N° 2  

N° de Jarra 1 2 3 

Dosis (ppm) 10 15 20 

Tiempos de Sedimentación 
(min) 

65 66 60 

Turbiedad Final NTU 26,02 20,88 10,97 

pH   6,77 6,41 7,02 

% Remoción 88,31 90,07 94,87 
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              Figura 3. Prueba 3, Sulfato de aluminio como coagulante y Asefloc  
              5.500 como coagulante. 

 
 
               Tabla 3. Resultados Prueba 3. 

Prueba N° 3 

N° de Jarra 1 2 3 

Dosis (ppm) 10 15 20 

Tiempos de Sedimentación 
(min) 

120 90 70 

Turbiedad Final NTU 63,21 76,56 58,43 

pH   7,88 7,64 7,91 

% Remoción 73,28      68,12  75,5 
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ANEXO G 
 

ACTA DE REUNIÓN DE PANEL DE EXPERTOS 
 
          Figura 1. 

 
 
 
 
 
 



123 

           Figura 1. (Continuación).  
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       Figura 1. (Continuación).  

 


